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Introducción 
Audiencia 
Este manual proporciona instrucciones para la instalación y el cableado de este producto.  
Estas instrucciones están dirigidas al personal calificado que cumple todos los requisitos de los 
códigos locales y gubernamentales para el otorgamiento de licencias y de capacitación para la 
instalación de sistemas de energía eléctrica con un voltaje de CA y CC de hasta 600 voltios. Solo 
personal calificado puede llevar a cabo el servicio técnico de este producto. 

Bienvenidos a OutBack Power Technologies     

Gracias por comprar el inversor/cargador de la serie FXR de OutBack. Este equipo ofrece un sistema 
completo de conversión de energía entre baterías y alimentación de CA. Puede proporcionar energía 
de respaldo, devolver energía a la red eléctrica o proporcionar un servicio desconectado de la red 
completamente autónomo. 

 
Figura 1 Inversor/ cargador de la serie FXR 

NOTA: Este producto tiene un rango de salida de CA configurable. En este manual, muchas 
referencias a la salida se refieren al rango completo. Sin embargo, se hacen algunas referencias a 120 
Vca o 60 Hz de salida. Estos se entienden como ejemplos solamente. 
 

1 Outback Power Technologies Intuitive Control System for Renewable Energy 

 Modelos de 12, 24, y 48 voltios. 
 Potencia de salida de 2,0 kVA a 3,6 kVA. 
 Ha sido diseñado para integrarse como parte de un sistema 

Grid/Hybrid™ de OutBack usando componentes FLEXware™. 
 Inversión de batería a CA que proporciona una salida ajustable 

monofásica para estándares como 120 Vca, 100 Vca o 127 Vca 
(a 60 o 50 Hz). 

 Carga de baterías desde CA (los sistemas FXR son a base de baterías). 
 Utiliza energía de batería almacenada de recursos renovables. 

~ Puede utilizar energía almacenada de matrices FV, turbinas eólicas, etc. 
~ Los reguladores de carga de OutBack FLEXmax optimizarán la salida FV.  

 Soporte de carga del inversor para una pequeña fuente de CA. 
 Venta nuevamente a la empresa de servicios públicos (función interactiva con la red eléctrica). 

~ Disponible en los modelos de 24 y 48 voltios. 

 Transferencia rápida entre la fuente de CA y la salida del inversor con un mínimo tiempo de retardo.  
 Utiliza el sistema de visualización y control MATE3™ o la Interfaz Modbus SunSpec del AXS Port™ 

(se vende de forma separada) para la interfaz del usuario como parte del sistema Grid/Hybrid. 
 Soporta la herramienta en línea OPTICS RE™ 1 para una aplicación de monitoreo y control remoto 

basado en la nube. 
 Requiere el MATE3 o el AXS Port. 

 Visite www.outbackpower.com para descargar. 

 Utiliza el concentrador de comunicaciones de la serie HUB10.3™ para gestionar como parte del 
sistema Grid/Hybrid. 
~ Acoplable a configuraciones en serie, en paralelo, en serie/paralelo, y trifásico. 

 Enumerado UL 1741 (2da  edición) y CSA 22.2 por ETL.  



Introducción 
 

6 900-0166-09-00 Rev B  

Modelos   
Modelos ventilados FXR (VFXR) son destinados solo para instalaciones interiores o protegidas. Los 
inversores ventilados tienen un ventilador interno y usan el aire del exterior para enfriar. En promedio, 
la energía de los modelos ventilados es superior que la de los modelos sellados debido a la gran 
capacidad de enfriamiento.  

Los modelos FXR sellados son diseñados para ambientes ásperos y pueden resistir la exposición casual 
de los elementos. No obstante, igualmente se recomienda la protección cerrada. (Consulte la 
página 15). Los inversores sellados tienen un ventilador interno, pero no usa el aire del exterior para 
enfriar. Para compensar, los modelos sellados también están equipados con el conjunto de ventilador 
turbo OutBack, que usa el aire del exterior para remover el calor del chasis. (Los modelos ventilados no 
están equipados con el ventilador turbo y no lo pueden usar). 
 

Tabla 1 Modelos

Modelo Tipo Energía Batería Aplicación 
FXR2012A Sellado 2,0 kVA 12 Vcc Desconectado de la red, respaldo 

VFXR2812A Ventilada 2,8 kVA 12 Vcc Desconectado de la red, respaldo 

FXR2524A Sellado 2,5 kVA 24 Vcc Desconectado de la red, respaldo, interactivo con la red eléctrica 

VFXR3524A Ventilada 3,5 kVA 24 Vcc Desconectado de la red, respaldo, interactivo con la red eléctrica 

FXR3048A Sellado 3,0 kVA 48 Vcc Desconectado de la red, respaldo, interactivo con la red eléctrica 

VFXR3648A Ventilada 3,6 kVA 48 Vcc Desconectado de la red, respaldo, interactivo con la red eléctrica 
 

Nombres del modelo de inversor 
Los números del modelo de serie FXR usan la siguiente convención de nomenclatura: 

 El número de modelo incluye "FXR" como las series de inversor. La "R" indica que el FXR fue designado para 
aplicaciones renovables. Las funciones desconectado de la red e interactivo con la red eléctrica están 
integradas en el mismo inversor.  

 Los modelos ventilados van precedidos con una "V", como en "VFXR3648A". Si el número de un modelo no 
empieza con una "V", es un modelo sellado y está equipado con un ventilador turbo. Esto no se indica de 
otra manera. 

 Los primeros dos dígitos muestran la energía de ese modelo. Por ejemplo, “FXR2012A” son 2000 vatios. 

 El segundo par de dígitos muestra el voltaje nominal de CC del inversor. Por ejemplo, “FXR2524A” son 
24 voltios. 

 El número de modelo es seguido por una "A". Esto designa la salida del inversor con un valor nominal de 
120 Vca (usado en Norteamérica, Latinoamérica, Asia, y otras regiones). 

 

Componentes y accesorios           
Tabla 2 Componentes y accesorios

Componentes que se deben instalar Accesorios incluidos 

Cubierta de terminal de la batería, roja  Manual de instalación del inversor/cargador FXR (este libro) 

Cubierta de terminal de la batería, negra Manual del usuario del inversor/cargador FXR 

Placa de conducto Calcomanía de "ADVERTENCIA DE DESCARGA ELÉCTRICA" 

Cubierta de CC (DCC) o ventilador turbo Empaque con grasa de silicona 

Sensor remoto de temperatura (RTS)  
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Figura 2 Componentes 

 
 

DCC (Cubierta CC) 

Esto cubre el área del terminal CC en los inversores 
ventilados. El DCC ofrece espacio para montar otros 
componentes como un derivador de corriente CC.  

Placa de conducto 

Esta placa se usa para instalaciones que no utilizan las cajas de 
conductos FLEXware opcionales de OutBack. Los troquelados se 

usan para instalar un alivio de tensión para el cable flexible.  

NOTA: Esta placa no sirve para ser conectada al conducto. 

Cubierta de terminal de la batería  

Estas protegen los terminales de contactos accidentales. Están 
fabricadas con plástico rígido con diseño a presión.  

Siempre mantener las cubiertas instaladas durante una 
operación normal. 

Cubierta del ventilador turbo 

Incluidos en la placa del DCC en los inversores sellados. Colectivamente 
enfría el chasis con el ventilador turbo OutBack externo para permitir la 

máxima potencia. 

NOTA: No instalar el ventilador turbo en un inversor ventilado. 

  

NOTA: La cubierta CC o el ventilador turbo no reemplaza las cubiertas 
de terminal de la batería. Estas cubiertas deben ser instaladas además 
del DCC o ventilador. 
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Planificación 
Aplicaciones        
Los inversores/cargadores OutBack están diseñados para usar un banco de baterías para almacenar 
energía. Trabajan juntos con energía de la red eléctrica o de fuentes de energía renovable, como 
módulos fotovoltaicos (FV), turbinas eólicas y otras fuentes renovables. Estas fuentes cargan la batería, 
que a su vez es utilizada por el inversor.  

Los inversores de series FXR fueron diseñados para funcionar con todos los tipos de sistemas 
renovables. Estos incluyen aplicaciones desconectadas de la red, respaldo, e interactivas con la red 
eléctrica. Las configuraciones del inversor pueden modificarse para adaptarse a muchas aplicaciones. 
Los cambios son realizados con el sistema de visualización.  

El inversor FXR tiene un juego de terminales para una sola fuente de CA. Sin embargo, puede usar dos 
fuentes de CA distintas cuando se instala un interruptor de transferencia externo. El inversor se puede 
programar de forma independiente para cada fuente. Es común usar la energía de la red eléctrica de la 
empresa de servicios públicos y un generador de gas o diésel. Es posible realizar otras combinaciones 
de fuentes de CA.  
 

 

Figura 3 Aplicaciones (Ejemplo) 
 

En la Figura 3, el inversor usa una salida de CA bidireccional para devolver energía a la red eléctrica de 
la empresa de servicios públicos. La energía suministrada a la red eléctrica (etiquetada como "CA de 
salida") es exceso de energía de CA que no es utilizada por las cargas de CA. La devolución requiere un 
inversor/cargador con el modo de Grid Tied (Conexión a la red) disponible y activo.  

O 

CA de entrada 

CA de entrada 

Cargas CA de salida 

CC de salida 
Soporte de 

carga 

Carga de la batería 
CA o FV 

Matriz FV 

CC
de  

entrada CA de salida 

Colector de FV 

Red eléctrica 

Generador de CA 
Regulador 

de carga 

Banco de baterías 
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Modos de entrada   
El inversor FXR tiene varios modos de funcionamiento. Consulte el Manual del usuario del inversor/ 
cargador de la serie FXR para obtener información adicional sobre estos modos, incluyendo los motivos 
y consideraciones para utilizar cada modo. 

Los modos determinan la manera en que el sistema FXR interactúa con una fuente de CA. Cada modo 
tiene funciones y prioridades que están previstas para una aplicación determinada. Cada una de las 
entradas del inversor puede ajustarse a un modo operativo diferente, para que sea compatible con 
diferentes aplicaciones.  

 Generator (Generador): este modo se utiliza para una amplia gama de fuentes de CA, incluidos los 
generadores con una forma de onda de CA imperfecta o irregular. El inversor puede usar la energía del 
generador aunque este sea de menor tamaño o de calidad inferior. 

 Support (Soporte): Este modo se utiliza con sistemas que utilizan la red eléctrica de la empresa de servicios 
públicos o un generador. Las dimensiones de la fuente de CA, el cableado u otras limitaciones pueden 
necesitar una asistencia temporal para ejecutar cargas muy grandes. El inversor agrega energía renovable o 
de la batería a la fuente de CA para asegurarse de que las cargas reciban la energía que necesitan. Este 
modo puede reducir la demanda de carga pico de la empresa de servicios públicos.  

 Grid Tied (Conectado a la red): Este modo se utiliza con sistemas interactivos con la red eléctrica. Cuando las 
fuentes de energía renovable cargan las baterías por encima de un voltaje objetivo seleccionado, el inversor 
enviará el exceso de energía a las cargas. Si las cargas no utilizan todo el exceso de energía, el inversor la 
enviará (venderá) a la red eléctrica de la empresa de servicios públicos. 

 NOTA: Este modo solo está disponible en los modelos de 24 y 48 voltios. 

 UPS: este modo se utiliza con sistemas esencialmente destinados a mantener la energía en las cargas con 
una mínima interrupción cuando se cambia entre entrada de CA y baterías. La velocidad de respuesta es 
mayor, de modo que si ocurriera una desconexión de la CA se minimizará el tiempo de respuesta.  

 Backup (Respaldo): Este modo se utiliza con sistemas que tienen disponible la red eléctrica de la empresa de 
servicios públicos o un generador, pero no tienen requisitos especiales como la devolución a la red o el 
soporte. Esta fuente de CA fluirá a través del inversor para dar energía a las cargas a menos que se 
interrumpa la energía. Si ocurre esto, el inversor suministrará energía a las cargas desde el banco de baterías 
hasta que se restablezca la fuente de CA.  

 Mini Grid (Mini red eléctrica): Este modo se utiliza con sistemas que tienen la red eléctrica de la empresa de 
servicios públicos como entrada y una cantidad considerable de energía renovable. El sistema consumirá la 
energía renovable hasta que el voltaje de la batería caiga a un determinado nivel bajo. Cuando ocurra esto, 
el inversor se conectará a la red eléctrica de la empresa de servicios públicos para dar energía a las cargas. El 
inversor se desconectará de la red eléctrica de la empresa de servicios públicos cuando las baterías están 
suficientemente recargadas. 

 GridZero (Red eléctrica cero): Este modo se utiliza con sistemas que tienen la red eléctrica de la empresa de 
servicios públicos como entrada y una cantidad considerable de energía renovable. Las cargas 
permanecerán conectadas a la red eléctrica de la empresa de servicios públicos, pero va a restringir el uso 
de la red cuando no tenga disponible otra energía. Las fuentes de energía predeterminadas son las baterías 
y la energía renovable, que intentan llevar a "cero" el uso de la fuente de CA. Las baterías se descargan y se 
recargan (de fuentes renovables) mientras permanecen conectadas a la red eléctrica. Este modo no permite 
al inversor cargar o vender baterías. 

Programación 
La selección de los modos de entrada y el resto de los programas del inversor se realiza mediante un 
sistema de visualización como MATE3. El sistema de visualización puede personalizarse con un amplio 
rango de parámetros.   
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Energía renovable  
El inversor no puede conectarse directamente al FV, turbinas eólicas u otras fuentes renovables. Las 
baterías son la principal fuente de energía del inversor. Sin embargo, si se usan las fuentes renovables 
para cargar las baterías, el inversor puede utilizar su energía extrayéndola de las baterías. 

La fuente renovable siempre es tratada como un cargador de batería, aunque se utilice 
inmediatamente toda su energía. La fuente renovable debe tener un regulador de carga o algún otro 
método de regulación, para prevenir la sobrecarga. La familia de reguladores de carga FLEXmax de 
OutBack Power puede usarse con esta finalidad, como pueden hacerlo otros productos. 

Banco de baterías 

Cuando planifique un banco de baterías, considere lo siguiente: 
 Cables: En la página 20 se muestran las recomendaciones para el calibre y la longitud del cable de la batería. 

La longitud máxima determinará la colocación del banco de baterías. Puede estar sujeto a otros códigos o 
normativas locales que pueden tener prioridad sobre las recomendaciones de OutBack. 

 Tipo de batería: El inversor/cargador FXR utiliza un ciclo de carga en tres etapas.  

~ El ciclo ha sido diseñado para baterías de plomo-ácido destinadas a descargas intensas. Estas incluyen 
baterías para aplicaciones marinas, para carritos de golf y para montacargas. También incluye baterías 
de celda de gel y baterías de electrolito absorbido en fibra de vidrio (AGM). OutBack Power recomienda 
el uso de baterías designadas específicamente para aplicaciones de energía renovable. Las baterías para 
automotores no se recomiendan y tendrán una vida útil breve si se utilizan con inversores.  

~ Mediante el uso de la Carga Avanzada de la Batería de OutBack (Advanced Battery Charging – ABC),  
la mayoría de las etapas de carga puede volver a configurarse u omitirse del ciclo, de ser necesario.  
El cargador puede personalizarse para cargar una amplia gama de tecnologías de baterías que  
incluyen níquel, iones de litio y sodio-azufre. Esta programación se realiza mediante el sistema  
de visualización.  

 Voltaje nominal: Estos inversores fueron diseñados para funcionar con voltajes de un banco de baterías 
específico, que son diferentes dependiendo del modelo del inversor. Antes de construir un banco de 
baterías, revise el modelo del inversor y confirme el voltaje del banco de baterías.  

 Configuraciones y mantenimiento del cargador: Es posible que se necesite una caja para la batería con 
ventilación conforme al código eléctrico y que generalmente se recomienda por motivos de seguridad. 
Puede ser necesario utilizar un ventilador para airear la caja de la batería.  
Las baterías deben tener un mantenimiento regular de acuerdo a las instrucciones del fabricante de  
la batería. 

 

 IMPORTANTE:  
Es necesario que las configuraciones del cargador de la batería sean correctas para un 
tipo de batería determinado. Siga siempre las recomendaciones del fabricante de la 
batería. Si se hacen configuraciones incorrectas o si se dejan las configuraciones 
predeterminadas en fábrica, es posible que las baterías puedan sobrecargarse o 
subcargarse. 

 PRECAUCIÓN: Riesgo para el equipo 
Las baterías pueden emitir vapores corrosivos durante períodos de tiempo 
prolongados. La instalación del inversor en el compartimiento de la batería puede 
causar corrosión, lo cual no está cubierto por la garantía del producto. (Las baterías 
selladas pueden ser una excepción). 

 

 Dimensiones del banco: La capacidad del banco de baterías se mide en amperios-hora. Determine las 
especificaciones requeridas para el banco en la forma más precisa posible, y comience con los elementos 
siguientes. Esto evita un bajo rendimiento o capacidad desperdiciada.  
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Estos diez elementos pueden obtenerse en diferentes lugares, los que se resumen en la Tabla 3 de la página 
siguiente. Parte de la información es específica del sitio o la aplicación. Otra parte puede obtenerse del 
fabricante de la batería. La información acerca de los productos OutBack se encuentra disponible mediante 
OutBack Power Technologies o sus distribuidores. 

A. Tamaño de la carga: 

B. Horas diarias de uso:  

C. Días de autonomía: 

D. Aplicación: esto a menudo ayuda a definir o priorizar los tres elementos anteriores. Los sistemas 
desconectados de la red requieren suficiente capacidad para durar por un período prolongado antes 
de la recarga. Los sistemas conectados a la red frecuentemente solo necesitan suficiente capacidad 
para el respaldo a corto plazo durante los cortes de energía. 

E. Eficiencia del conductor: El calibre del cable y otros 
factores desperdiciarán energía debido a la 
resistencia y a la caída del voltaje. La eficiencia 
aceptable típica es de 96 a 99%. 

F. Eficiencia del inversor: Lista de especificaciones 
"Eficiencia típica" de FRX para ayudar a estimar 
las pérdidas operativas. 

G. Voltaje de CC del sistema: Cada modelo de 
inversor requiere un voltaje CC específico para 
funcionar.  

H. Voltaje de la batería: la mayoría de los voltajes 
de la batería individuales son menores que el 
voltaje de CC del sistema. Puede que sea 
necesario colocar las baterías en serie para 
producir el voltaje correcto. 

I. Capacidad: la capacidad de la batería, que se 
mide en amperios-hora, en general no es un 
número fijo. Se especifica en base a la velocidad 
de descarga. Por ejemplo, la capacidad nominal 
de EnergyCell 200RE de OutBack es de 154,7 Ah 
cuando se descarga a una velocidad de 5 horas (al voltaje terminal de 1,85 Vpc). Esta es una velocidad 
de descarga alta, que hipotéticamente drenaría la batería en 5 horas. La misma batería tiene una 
capacidad nominal de 215,8 Ah cuando se utiliza a una velocidad de 100 horas. Utilice la velocidad de 
descarga apropiada (relacionada con las cargas esperadas) para medir la capacidad de una batería. 
Utilice las especificaciones de la batería para el voltaje terminal de 1,85 Vpc siempre que sea posible. 

NOTA: Los valores de capacidad son para las baterías a 25 °C. La capacidad es reducida a bajas 
temperaturas.  

J. Nivel de descarga (ND) máximo: la mayoría de las baterías no pueden descargarse por debajo de un 
determinado nivel sin dañarse. El banco necesita suficiente capacidad total para evitar que ocurra esto. 

Para calcular el tamaño mínimo del banco de baterías (consulte la Tabla 3 para obtener 
la designación de letras): 

1. El tamaño de la carga, elemento A, se mide en vatios. Compense esta cifra por la pérdida de eficiencia. 
Multiplique la eficiencia del conductor por la eficiencia del inversor (E x F). (Estos elementos se 
representan en porcentajes, pero pueden mostrarse como decimales para el cálculo). Divida el 
elemento A por el resultado. 

2. Convierta la carga compensada en amperios (Adc). Divida el resultado del paso 1 por el voltaje del 
sistema (elemento G). 

3. Determine el consumo diario de la carga en amperios-hora (o Ah). Multiplique el resultado del paso 2 
por las horas de uso diario (elemento B).  

Las pérdidas esencialmente son de 
capacidad en amperios-hora, que el sistema 
no puede utilizar. La capacidad del banco 
de baterías puede aumentarse para 
compensar las pérdidas. 

 

Estos son los factores más básicos y esenciales 
utilizados para determinar la capacidad del 
banco. 

Tabla 3  
Elementos del banco de baterías 

Elemento Fuente de información 
A. Tamaño de la carga Específico del sitio 
B. Horas diarias Específico del sitio 
C. Días de autonomía Específico del sitio 
D. Aplicación Específico del sitio 
E. Eficiencia del 

conductor 
Específico del sitio 

F. Eficiencia del inversor Fabricante del inversor 
G. Sistema Vcc Fabricante del inversor 
H. Vcc de la batería Fabricante de la batería 
I. Capacidad Fabricante de la batería 
J. ND máximo Fabricante de la batería 
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4. Ajuste el total para los días de autonomía requeridos (los días en que el sistema debe funcionar sin 
recargarse) y el ND máximo. Multiplique el resultado del paso 3 por C y divida por J.  

 El resultado es la capacidad total en amperios-hora requerida para el banco de baterías. 

5. Determine la cantidad de cadenas de baterías en paralelo requeridas. Divida la cifra en Ah del paso 4 
por la capacidad individual de las baterías (l). El resultado se redondea al número entero siguiente. 

6. Determine la cantidad total de baterías requeridas. Divida el voltaje del sistema por el voltaje de la 
batería (G ÷ H). Multiplique el resultado por el resultado del paso 5. 

 El resultado es la cantidad total requerida del modelo de batería elegido. 
 

EJEMPLO N.º 1 
A. Cargas de respaldo: 1,0 kW (1000 W) 
B. Horas de uso: 8 
C. Días de autonomía: 1 

D. Sistema interactivo con la red eléctrica  
(inversor FXR3048A) 

E. Eficiencia del conductor: 98% (0,98) 

F. Eficiencia del inversor: 93% (0,93) 
G. Voltaje del sistema: 48 Vcc 
H. Baterías: EnergyCell 220GH de OutBack (12 Vcc) 

I. Capacidad a una tasa de 8 horas: 199,8 Ah 
J. ND máximo: 80% (0,8)  

 

EJEMPLO N.º 2 

A. Cargas de respaldo: 720 W  
B. Horas de uso: 3 
C. Días de autonomía: 2 

D. Sistema desconectado de la red eléctrica  
(inversor VFXR3524A) 

E. Eficiencia del conductor: 97% (0,97) 

F. Eficiencia del inversor: 92% (0,9) 
G. Voltaje del sistema: 24 Vcc 
H. Baterías: EnergyCell 200RE de OutBack (12 Vcc) 

I. Capacidad a una tasa de 8 horas: 167,5 Ah 
J. ND máximo: 50% (0,5)  

 

Generador      
 Los inversores FXR pueden aceptar energía de un generador monofásico que entrega energía CA limpia en 

el rango de voltaje y frecuencia específicos para el modelo.  

~ Inversores apilados para una salida de bifásica (120/240 Vca) pueden trabajar con ambas líneas de salida 
de un generador bifásico.  

~ Inversores apilados con una salida trifásica puede funcionar con los generadores trifásicos. 

 El inversor/cargador puede proporcionar una señal de arranque para controlar un generador de arranque 
automático. Si se requiere el arranque automático del generador, el generador debe ser un modelo de 
arranque eléctrico con cebador automático. Debe tener una capacidad bifilar de arranque. Para otras 
configuraciones, pueden requerirse equipos adicionales. 

1) A ÷ [E x F] 1000 ÷ (0,98 x 0,93) = 1097,2 W

2) 1 ÷ G 1097,2 ÷ 48 = 22,9 Adc 

3) 2 x B 22,9 x 8 = 182,9 Ahr 

4) [3 x C] ÷ J [182,9 x 1] ÷ 0,8 = 228,6 Ahr 

5) 4 ÷ I 228,6 ÷ 199,8 = 1,14 (redondeado a 2)

6) [G ÷ H] x 5 [48 ÷ 12] x 2 cadenas = 8 baterías 

 

1) A ÷ [E x F] 720 ÷ (0,97 x 0,9) = 801,8 W

2) 1 ÷ G 824,7 ÷ 24 = 34,4 Adc 

3) 2 x B 34,4 x 3 = 103,1 Ahr 

4) [3 x C] ÷ J [103,1 x 2] ÷ 0,5 = 412,4 Ahr 

5) 4 ÷ I 412,4 ÷ 167,5 = 2,5 (redondeado a 3) 

6) [G ÷ H] x 5 [24 ÷ 12] x 3 cadenas = 6 baterías 
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 Con cualquier configuración, puede ser necesario programar específicamente el inversor mediante el 
sistema de visualización.  

Lleve a cabo toda la programación conforme a las especificaciones del generador y al funcionamiento 
requerido del inversor. Los parámetros a programar pueden incluir el tamaño del generador, los requisitos 
de arranque automático y las fluctuaciones potenciales del voltaje de CA del generador. 

 Un generador que debe instalarse en un edificio generalmente no debe tener una unión entre las 
conexiones neutra y a tierra. El generador solo debe estar unido si existe una necesidad específica. Se espera 
que las instalaciones de Norteamérica tengan la conexión de neutro y tierra en el panel eléctrico principal. 
Consulte la página 18 para obtener más información acerca de la conexión neutro-tierra. 

Dimensionamiento del generador   
Un generador debe dimensionarse para proporcionar suficiente energía para todas las cargas y el 
cargador de baterías. El tamaño del generador debe asumir cargas máximas y carga de batería 
máxima al mismo tiempo.  

 La energía disponible del generador puede estar limitada por los valores nominales de los interruptores y/o 
conectores del generador.  

 El generador debe tener la capacidad de proporcionar corriente a todos los inversores en fase o etapa 
determinada. Generalmente se recomienda que el tamaño2 mínimo del generador sea el doble de la 
potencia del sistema inversor. Por ejemplo, un inversor de 2 kVA debería tener un generador de 4 kVA. Es 
posible que muchos generadores no puedan mantener el voltaje de CA o la frecuencia durante períodos de 
tiempo prolongados si están cargados en más del 80% de su capacidad nominal. 

Además, si un generador Vca 120/240 de bifásico alimenta un sistema de inversor Vca 120 monofásico sin 
ninguna otra compensación, se requiere que tenga al menos el doble de energía que la de los inversores. 
Un generador bifásico con mucha carga en una de las líneas de salida puede verse seriamente afectado por 
problemas de equilibrio de carga. Los transformadores compensadores OutBack FW-X240 o PSX-240 
pueden compensar esta situación. 

 

NOTAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Este es el tamaño del generador después de la reducción para el medio ambiente, su uso, y otros factores. 
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Instalación 
Ubicación y requisitos ambientales      
Los modelos sellados (FXR) son resistentes al agua y a otros elementos pero no están diseñados para 
instalaciones exteriores permanentes. Si se requiere una instalación exterior, el inversor FXR debe 
instalarse bajo cubierta y protegerse de la exposición directa al medio ambiente. Los modelos con 
ventilación (VFXR) no son resistentes al agua y a otros elementos. Estos deben instalarse en lugares 
bajo techo.  

 El inversor con frecuencia puede montarse en cualquier posición u orientación. Si hay alguna exposición a 
humedad o condensación, el inversor no debe montarse boca abajo. Esto asegura que el agua no se 
acumulará debajo de la cubierta de CC. Sin embargo, puede montarse en otras posiciones u orientaciones.  

 Para instalaciones donde el inversor puede estar expuesto al rocío de agua, se debe usar un modelo sellado 
montado ya sea con la base hacia abajo (montura de estante) o con el compartimiento de cableado de CA 
apuntando hacia abajo (montura de pared). Si se monta con la base hacia abajo, el agua no puede 
acumularse alrededor de la base del inversor. Hay un sistema de drenaje en la base del inversor para disipar 
la condensación. Si está sumergido, el agua puede entrar al drenaje y causar una falla. 

 Los inversores con ventilación deben ser colocados en un gabinete resistente a la intemperie o en un área 
cerrada. Estos modelos no están diseñados para quedar expuestos al agua o al polvo y residuos debidos al 
viento excesivo. 

 Cuando los inversores son instalados con un sistema OutBack FLEXpower, el sistema debe de estar instalado 
en una orientación vertical debido a los requerimientos de los interruptores. 

 Cualquier inversor funcionará más eficientemente en ubicaciones que ofrecen plena circulación de aire. 
El espacio mínimo recomendado es de 5 cm (2 pulgadas) para todos los lados del inversor. 

 Cualquier inversor funcionará conforme a todas las especificaciones si funciona en un rango de  
–4 °F a 122 °F (–20 °C a 50 °C).  

 El inversor funcionará, pero no necesariamente conforme a las especificaciones, si funciona en un rango de 
temperatura de -40 °F a 140 °F (-40 °C a 60 °C). Este también es el rango de temperatura admisible para 
almacenamiento.  

 Las series FXR de los inversores tienen una calificación de protección contra ingreso (IP) de 20 y un grado de 
humedad relativa (RH) del 93% (sin condensación). 

 En el Manual del usuario del inversor/cargador de la serie FXR se enumeran las especificaciones.  
 

Herramientas requeridas    
 Cortacables/pelacables 

 Llaves dinamométricas 

 Destornilladores aislantes variados 

 DVM o voltímetro estándar 



Instalación 
 

16 900-0166-09-00 Rev B  

Montaje  

 Una persona puede instalar el inversor FXR, pero la instalación es más sencilla cuando son dos. 

 La unidad tiene cuatro agujeros de montaje, uno en cada esquina. Usar los elementos de sujeción en todas 
las esquinas para una instalación segura. 

 

 IMPORTANTE:  
Use los tornillos correctos para asegurar el inversor a la superficie de montaje, 
independientemente de cuál sea el tipo de superficie. OutBack no se responsabiliza 
por daños producidos al producto si está colocado con elementos de sujeción 
inadecuados. 

 

 Debido a la diferencia con otros métodos de montaje, OutBack solo avala el uso de productos de montaje 
FLEXware o versiones anteriores de placas de montaje de OutBack. Use tornillos de máquina M6 x 20 mm, 
uno por esquina, para unir el inversor a la placa de montaje. Siga las instrucciones con cada uno de los 
sistemas de montaje. 

 Monte y asegure cada componente antes de colocar el cableado. 

 Cuando se usa el inversor con otro chasis metálico, asegúrese de que todo el chasis esté conectado a tierra 
apropiadamente. (Consulte las instrucciones de conexión a tierra en la página 18.) La conexión a tierra de 
otro chasis puede involucrar el contacto entre metales o cables a tierra separados. 

Si usa una placa de montaje FLEXware de OutBack, evite grandes holguras detrás de la placa. Estas 
pueden provocar mayor ruido mecánico durante la inversión o carga pesadas. Monte la placa sobre 
una superficie lisa y sólida. 

Dimensiones 

 
Figura 4 Dimensiones 

Altura con 
turbo 33 cm 

(13 pulg.) 

 

Ancho  
21 cm (8,25 pulg.) 

Largo 41 cm (16,25 pulg.) 
 

Altura sin turbo 
30,5 cm 

(12 pulg.) 
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Terminales y puertos               

 

Figura 5 Terminales, puertos, y características 
 

NOTA: El PUENTE CONECTOR DE ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) está instalado en la posición de 
encendido (ON) durante la fabricación, pero, al mismo tiempo, el inversor FXR cuenta con un 
comando externo de apagado (OFF). Su estado inicial es apagado (OFF). 

TERMINALES de CC y CA 
DE TIERRA  

Estos terminales se conectan a 
un sistema de conexión a tierra 
para ambas baterías y CA. 
Consulte la página 18 para 
obtener más instrucciones. 

 

INVERSOR ENCENDIDO/APAGADO  

Estos terminales reciben cables para el 
encendido/apagado manual del inversor.  

 

PUENTE CONECTOR DE ENCENDIDO/APAGADO 

El puente conector junto a estos terminales los anula y 
enciende el inversor. (Consulte la página 25 para 

obtener más instrucciones.) Con el puente conector 
instalado, un interruptor no puede apagar el inversor, 

pero el sistema de visualización puede apagarlo o 
encenderlo. El sistema de visualización no puede 

encenderlo si el puente conector no está instalado. 

TERMINALES DE CC  

Estos terminales se conectan a los 
cables de la batería y al sistema de CC.  

Consulte la página 20 para obtener más 
instrucciones. 

 

BLOQUE DE TERMINALES DEL CABLEADO DE 
CONTROL  

Estos terminales reciben los cables de control para 
diferentes funciones, que incluyen el control del 

generador. Consulte las páginas 26 y 27 para ver las 
instrucciones y el Manual del usuario para obtener más 

información. 
El bloque de terminales se puede desconectar de la 

tarjeta de CA por comodidad. Mientras está instalado, 
mantenga ajustados los tornillos y mantenga el bloque 

bien asegurado a la tarjeta de CA para evitar fallas de 
funcionamiento.

XCT+/XCT-  

Terminales no operativos. No 
se debe conectar nada a estos. 

 

MATE/HUB y PUERTOS RTS 

Estos puertos reciben los 
enchufes RJ45 y RJ11 del sistema 
de visualización y del sensor 
remoto de temperatura. Consulte 
la página 25 para obtener más 
instrucciones.  

Estos puertos están conectados 
en el lateral. Desde la vista del 
lado izquierdo, se ven como se 
muestra a continuación. 

BLOQUE DE TERMINALES DE CA 

Estos terminales reciben cables 
de entrada y salida de CA. 
Consulte la página 23 para 
obtener más instrucciones. 

INDICADORES LUMINOSOS 

Estos indicadores muestran el estado del inversor y el voltaje de la batería.  

 Los tres indicadores LED de la BATTERY (verde, amarillo y rojo) están basados en el 
voltaje de CC y proporcionan una idea general del estado de la batería.  

 El indicador LED del INVERTER (verde) muestra si la función de inversión está 
encendida.  

 El indicador LED de AC IN (amarillo) de entrada muestra si hay una fuente CA. 

 El indicador LED de ERROR (rojo) muestra una advertencia o un error. Una 
advertencia es una alerta de un problema que no es tan grave como para ocasionar 
el apagado del sistema. Un error normalmente lleva al cierre del inversor.  

 
Consulte el Manual del usuario para obtener más información.  

SALIDA AUX (AUX+/AUX-) 

Estos terminales proporcionan 12 Vcc hasta 8,4 vatios 
(0,7 amperios). La salida puede encenderse y apagarse 
para muchas funciones. La función por defecto es para 
accionar un ventilador de refrigeración o el ventilador 

turbo. 
Consulte la página 26 para obtener más detalles.  

Las funciones para la salida AUX pueden programarse 
mediante el sistema de visualización.  

INDICADORES LUMINOSOS AUX

El indicador luminoso anaranjado se 
enciende cuando hay una salida de 12 Vcc. 
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Cableado 
Puede ser necesario retirar los troqueles de la placa de CA para conectar los cables. La placa de CA 
tiene un troquel de 1/2 pulgada de tamaño y dos de 3/4 pulgadas. Instalar los bujes apropiados para 
proteger los cables. 

Use solamente cables de cobre. El cable debe tener una capacidad nominal de 75 ºC o superior. 

Conexión a tierra          

 ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica 

 Esta unidad cumple con los requisitos de IEC de Protección Clase I.  

 La unidad debe conectarse a un sistema de cableado permanente que se conecta a 
tierra de acuerdo a la norma IEC 60364 TN. 

 Los circuitos de entrada y salida están aislados de tierra. El instalador es responsable 
de la conexión a tierra del sistema de acuerdo a todos los códigos aplicables.  

 Por seguridad, los conductores neutro y de conexión a tierra deben estar conectados 
mecánicamente. OutBack no conecta estos conductores dentro del inversor.  
Algunos códigos requieren que se haga la conexión solo en el panel principal. 
Asegúrese de que no haya más de una conexión presente en el sistema de CA en 
cualquier momento.  

 ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica 

Para todas las instalaciones, el conductor negativo de la batería debe estar conectado a 
tierra solo en un punto. Si tiene incorporado el interruptor de desconexión de fallo a tierra 
(GFDI) de OutBack, este puede proporcionar la conexión. 

 IMPORTANTE:  

No todos los productos OutBack pueden usarse en un sistema con conexión a tierra 
positiva. Si es necesario incorporar un sistema con conexión a tierra positiva con los 
productos de OutBack, comuníquese con el Servicio de asistencia técnica de OutBack al 
+1.360.618.4363 antes de proceder. Además, consulte el foro en línea en 
www.outbackpower.com/forum/, donde se ha debatido ampliamente este tema. 

 

 

Tabla 4 Calibre del conductor de tierra y requisitos de par de torsión  

Ubicación del 
terminal Calibre mínimo del conductor Requisitos del par de 

torsión 

Terminales de CA central AWG n.° 10 (0,009 pulg.2) o 6 mm2 25 pulg.-libra (2,8 Nm) 

Terminal de caja de CC AWG n.° 6 (0,025 pulg.2) o 16 mm2 45 pulg.-libra (5,1 Nm) 

 

Tabla 4 contiene recomendaciones de OutBack para el calibre mínimo de seguridad de los cables. 
Otros códigos pueden sustituir las recomendaciones de OutBack. Consulte los códigos aplicables para 
obtener los requisitos de calibre final. 
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La conexión a tierra de CC del inversor es un terminal de caja ubicado junto al terminal negativo de la 
batería de CC. Este terminal acepta un cable de hasta AWG 1/0 (70 mm2 o 0,109 pulg.2). Es posible que 
los códigos o reglamentos locales requieran que la conexión a tierra de CC se haga de forma separada 
a la de tierra de CA. Además, de estar presente, será necesario retirar la cubierta de CC o el ventilador 
turbo antes de realizar la conexión a tierra. (Consulte la página 22). 
 

 
Figura 6 Terminal de tierra de CC 

 

 
Figura 7 Conexión a tierra del chasis/PE  

Terminal de caja  

CONEXIÓN A TIERRA DEL CHASIS/PE
Los dos terminales de CONEXIÓN A TIERRA DEL 
CHASIS/PE son eléctricamente comunes. Si se 
conecta a una barra de conexión a tierra 
externa, solo se necesita usar un terminal. El 
otro terminal se puede usar si se conecta a un 
dispositivo con su propio cable a tierra, como 
un generador. 
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Cableado de CC  

 ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica 
Tenga cuidado cuando trabaje cerca de los terminales de la batería del inversor. 

 PRECAUCIÓN: Daños al equipo 
Nunca invierta la polaridad de los cables de la batería. Verifique que la polaridad 
sea la correcta. 

 PRECAUCIÓN: Peligro de incendio 
 El instalador es responsable de proporcionar una protección contra 

sobrecorriente adecuada. Instale un interruptor o dispositivo de sobrecorriente 
en cada conductor de CC positivo (+) para proteger el sistema de CC.  

 Nunca instale arandelas o componentes extra entre la superficie de montaje y 
el terminal de cable de batería. La superficie reducida puede generar calor.  
Consulte el diagrama de herramientas de la página 21. 

 IMPORTANTE:  
 Los terminales de CC deben estar encerrados en un gabinete para cumplir con 

los requisitos de algunos códigos locales o nacionales. 
 Tabla 5 contiene recomendaciones de OutBack para el calibre mínimo de 

seguridad de los cables. Otros códigos pueden sustituir las recomendaciones 
de OutBack. Consulte los códigos aplicables para obtener los requisitos de 
calibre final. 

 

Tabla 5 Requisitos de torsión y calibre de conductor de CC  

Inversor 
(Potencia en 

vatios/Voltaje) 

Amperios de CC 
nominal 

(Disminuida 125%) 

Calibre de conductor3  
(Mínimo) 

Calibre del 
interruptor 

(Mínimo)  
FXR2012A 200 AWG 4/0 (120 mm2) o 0,186 pulg.2 250 Acc 

VFXR2812A 280 AWG 4/0 (120 mm2) o 0,186 pulg.2 250 Acc 

FXR2524A 125 AWG 2/0 (70 mm2) o 0,109 pulg.2 175 Acc 

VFXR3524A 175 AWG 4/0 (120 mm2) o 0,186 pulg.2 250 Acc 

FXR3048A 75 AWG 1/0 (70 mm2) o 0,109 pulg.2 125 Acc 

VFXR3648A 90 AWG 1/0 (70 mm2) o 0,109 pulg.2 125 Acc 

Ubicación del terminal Requisitos del par de torsión 
Terminales de CC del inversor 60 pulg.-libra (6,9 Nm) 

Terminales de la batería Vea las recomendaciones del fabricante de la batería 
  

Cuando instale cables de CC: 

 Los cables positivos o negativos de la batería no deben exceder los 3 m (10 pies) cada uno, para reducir la 
pérdida de voltaje y otros posibles efectos. 

 Apagar los interruptores de CC o remover los fusibles antes de proceder. 
 Ate, envuelva con cinta o enrolle los cables juntos para reducir la autoinductancia. Haga pasar los cables 

positivos y negativos a través de los mismos troqueles y conductos. 
 El terminal de la batería es un perno roscado que acepta un terminal del cable de la batería. Use terminales 

engarzados y sellados de anillo de cobre con orificios de 5/16 pulg. (0,79 cm) o use terminales de compresión. 
 Instale todos los dispositivos de protección de sobrecorriente en el cable positivo. 
                                                           
3 Los tamaños de los cables son para cada inversor de un sistema. En un sistema con varios inversores, es necesario que cada inversor tenga sus propios cables y 
dispositivos de protección de sobrecorriente del tamaño indicado. 
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Para instalar cables de CC y herramientas:  

1. Instale todos los cables de CC.  

No instale los componentes en un orden diferente Figura 8. El terminal de cable de batería debe 
ser lo primero que se instale en el perno. Debe hacer contacto fijo con la superficie de montaje.  

No cierre la desconexión de CC principal hasta que el cableado esté completo y el sistema esté 
preparado para la puesta en servicio. 

 

Figura 8 Orden requerido del hardware de cable de batería 
 

 PRECAUCIÓN: Peligro de incendio 
Nunca instale arandelas o componentes extra entre la superficie de montaje y el 
terminal de cable de batería. La superficie reducida puede generar calor.  

 

2. Instalar las cubiertas de los terminales de la batería. Están fabricadas con plástico rígido con diseño 
a presión. 

 
Figura 9 Cubiertas de terminal de la batería  

Superficie de montaje 

Perno M8 x 1,25 

Arandela de fijación 

Terminal de cable de la 
batería 

Tuerca de 13 mm 

Arandela plana 

Aislante 

RANURA PARA RETIRO DE CUBIERTAS
Si es necesario retirar las cubiertas, hágalo

cuidadosamente usando un destornillador plano.
Inserte el destornillador en la ranura del

costado de cada cubierta y destrábela.
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Acoplamiento de la cubierta de CC o el ventilador turbo 

 
Figura 10 Acoplamiento de la cubierta de CC  

 

 
Figura 11 Cableado del ventilador turbo  

 

Si es necesario retire el ventilador turbo:  

1. Retire la cubierta del compartimiento. 

2. Desatornille los tornillos de terminal AUX+ y AUX-. 

3. Retire los cables. 

4. Retire los tornillos de las cuatro esquinas del ventilador turbo. 

5. Retire el ventilador turbo. 

ACOPLAMIENTO DE CUBIERTA 
Los inversores FXR están equipados con la 
cubierta de CC o el ventilador turbo. Para 
acoplar la cubierta, colóquela en su lugar e 
inserte un tornillo en cada esquina usando un 
destornillador Phillips.   

Para acoplar el ventilador turbo siga las 
instrucciones de cableado de la Figura 11. 

CABLEADO DEL VENTILADOR TURBO 
Instale los cables en el compartimiento del cableado de 

CA para que el ventilador turbo funcione. Los terminales 
AUX+ y AUX– reciben los cables rojo (+) y negro (–). Ajuste 

con un destornillador Phillips. 

Para que los cables estén asegurados en el 
compartimiento de CA, páselos a través de la muesca de la 

cubierta del compartimiento. 

 

Si es necesario, el bloque de terminales verde se puede 
desconectar jalándolo suavemente de la tarjeta de CA. 

Asegúrese de que la programación AUX sea 
correcta para el funcionamiento apropiado del 
ventilador.  

Muesca 

Compartimiento

Borde de la 
cubierta 
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Cableado de CA     

 ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica 
 Los conductores neutro y de tierra deben estar conectados mecánicamente.  

Asegúrese de que no haya más de una conexión neutro-tierra de CA en  
ningún momento.  

 Es posible que los códigos locales o nacionales requieran que la conexión se 
haga solo en el panel principal. 

 IMPORTANTE:  
La entrada y la salida de CA deben estar protegidas con interruptores de circuito 
aptos para derivación de 60 Aca de tamaño máximo para cumplir con los requisitos 
de los códigos aplicables. 

 IMPORTANTE:  
Los códigos aplicables pueden impedir que los inversores interactivos con la red 
eléctrica usen un interruptor de entrada mayor de 40 amperios. Confirmar los 
requisitos locales antes de la instalación.

 IMPORTANTE:  
Esta página contiene recomendaciones de OutBack para el calibre mínimo de los 
cables. Otros códigos pueden sustituir las recomendaciones de OutBack. Consulte 
los códigos aplicables para conocer los requisitos de calibre final. 

 

Todo el cableado del sistema debe cumplir con códigos y normas nacionales y locales. 

El bloque de terminales de CA del inversor FXR tiene seis posiciones para los cables de CA. El calibre 
mínimo recomendado es de cable AWG n.º 6 (16 mm2) o 0,021 pulg.2. Este también es el calibre más 
largo que aceptará el terminal.  
  

 
Figura 12 Terminales de CA 

NEUTRO 
Los dos terminales de NEUTRO 
son eléctricamente comunes.  

Si se conecta a una barra de 
conexión neutra externa, solo se 
necesita usar un terminal. Una 
barra de conexión neutra externa 
con frecuencia se encuentra en el 
panel eléctrico principal. 

Use el otro terminal si se conecta 
a un dispositivo que tiene su 
propio cable neutro, como un 
generador. 

Fase de salida de CA
El terminal de fase de salida

de CA se conecta al
subpanel eléctrico de salida.

Los terminales pueden
suministrar hasta 60

amperios usando el relé de
transferencia del inversor.
Use la energía del inversor

para medir la carga de salida
máxima real. Dimensione los

interruptores según
corresponda.

Fase de entrada de CA 
El terminal de fase de entrada de CA trae corriente desde la fuente de CA. Alimenta las cargas y el 
cargador de la batería. Utilice el tamaño de la fuente para determinar el consumo máximo real. 
Dimensione todos los interruptores según corresponda.



Instalación 
 

24 900-0166-09-00 Rev B  

Fuentes de CA        

El inversor tiene un solo conjunto de terminales de CA que se conectan con una sola fuente de CA.  
No puede estar cableado directamente a más de una fuente de CA al mismo tiempo. Si se usan 
varias fuentes, por lo general se requiere un interruptor selector que cambia de una fuente a la 
siguiente. El interruptor debe ser del tipo "interrumpir antes de conectar", el cual se desconecta de 
una fuente antes de conectarse a la otra. Esto evita el riesgo de conectarse a dos fuentes fuera de fase 
al mismo tiempo o de conectarlas entre sí.  

 
Figura 13 Fuentes de CA  

El relé de transferencia del inversor normalmente está ajustado para proporcionar la energía del 
inversor a la salida. Esto se muestra en la Figura 13, donde el relé de transferencia interna se conmuta 
a la función de inversor.  

 

 
Figura 14 Fuentes de CA y relé de transferencia 

Cuando se conecta y se acepta una fuente de CA, el relé de transferencia interna  transfiere la energía 
de la fuente de CA a las cargas. En la Figura 14 se muestra que el interruptor de la red eléctrica está 
cerrado. El relé de transferencia interna se ha cambiado de manera que las cargas reciben energía de 
la red eléctrica. (Consulte el Manual del usuario para obtener información sobre el criterio de 
aceptación del inversor). 

Red eléctrica Generador 

TIERRA NEU     FASE NEU    FASE (conexiones internas)

Inversor

SALIDA 

 
  
NEU 
 
TIERRA  
 

 

Cargas

Interruptor 
unipolar, 

bidireccional 
Interno:Relé de 

transferencia 

Red eléctrica Generador 

TIERRA  NEU     FASE 

Interruptor  
unipolar,  

bidireccional 

NEU      FASE (conexiones internas)

Inversor

SALIDA 
  
  
NEU 
 
TIERRA  
  

Cargas

Relé de 
transferencia 

interna

TIERRA  NEU    FASE 

TIERRA  NEU    FASE 
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Cableado de encendido y apagado (ON/OFF)    

 
Figura 15 Puente conector y conexiones de encendido/apagado (ON/OFF) 

 

Cableado de accesorios             

 
Figura 16 Conexión de accesorios 

El puente conector de INVERTER ON/OFF (encendido/apagado del inversor) 
conecta dos clavijas. El puente conector de encendido/apagado está en paralelo 
con dos terminales de INVERTER ON/OFF en el bloque de terminales del cableado 
de control. Si cualquiera de las conexiones está cerrada, el inversor está encendido 
(ON). El puente conector se instala en fábrica, pero el inversor cuenta con un 
comando externo de apagado (OFF) al mismo tiempo. Su estado inicial será 
apagado (OFF). (Un inversor apagado no invertirá; sin embargo, de todos modos 
puede transferir energía a las cargas y cargar las baterías de una fuente de CA). 

 Para encender inicialmente el  inversor,  
retire el puente conector brevemente  
y después vuelva a colocarlo. Esto  
requiere alicates de punta larga o una  
herramienta similar.  

 Después de esto, al retirar el  
puente conector el inversor se  
apagará inmediatamente. 

Puente conector apagado 
 

Puente conector encendido 

Una vez que se retiró el puente conector, los terminales de INVERTER ON/OFF en el 
bloque de terminales del cableado de control pueden utilizarse para cablear un 
interruptor de encendido/apagado manual. Estos terminales también pueden 
emplearse para controlar un dispositivo de apagado de emergencia (EPO) en lugar de 
un interruptor estándar.  

Cable RTS  
RJ11, de 4 

conductores, 
telefónico 

Cable MATE  
RJ45, de 8 

conductores, CAT5 
no cruzado 

Puerto 
MATE/HUB

Puerto RTS

La placa del compartimiento del cableado de CA tiene puertos 
para el sensor remoto de temperatura (RTS) y el sistema de 
visualización. El puerto del sistema de visualización está 
etiquetado MATE/HUB.  

Si se utiliza un concentrador de comunicaciones HUB, este 
ocupa el puerto MATE/HUB del inversor.  

 

Consulte el Manual 
del usuario para 
obtener más 
información sobre 
el RTS.  

Cuando un producto HUB ocupa el puerto MATE/HUB del inversor, el 
sistema de visualización se conecta directamente al producto HUB.  

Los inversores se conectan a los puertos 1 y superiores. Los 
reguladores de carga y otros dispositivos se conectan a puertos no 
asignados no utilizados por los inversores.  

Consulte Apilamiento en la página 30 para obtener información 
sobre la conexión de los inversores. Consulte la información del 
producto HUB para otros dispositivos. 

Puerto MATEPuertos 
adicionales 
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Cableado AUX      
Los terminales AUX+ y AUX– son un suministro de energía conmutado de 12 Vcc. El AUX puede 
responder a diferentes criterios y controlar muchas funciones. Estas incluyen ventiladores de 
refrigeración, ventiladores, desvío de cargas, alarmas de falla y la función de Advanced Generator 
Start (Arranque avanzado del generador) (AGS).  
Los terminales pueden suministrar hasta 0,7 amperios a 12 Vcc (8,4 vatios). Esto es suficiente para 
accionar un pequeño ventilador o un relé que controle un dispositivo más grande. Los terminales 
aceptan cables de hasta AWG n.° 14 (2,5 mm2). El circuito AUX contiene protección electrónica contra 
sobrecorriente, que se reinicia después de la sobrecarga. No se necesitan fusibles adicionales para los 
terminales de AUX. 

La configuración predeterminada de la salida AUX es para controlar el ventilador turbo incluido en los 
modelos sellados. (Consulte la Figura 17). La salida AUX solo puede controlar una función a la vez. No 
puede usarse para cualquier otra cosa si el ventilador turbo está conectado.  

La lógica de control de la salida AUX no siempre está ubicada en el mismo dispositivo. Las funciones 
AUX del inversor están ubicadas dentro del inversor mismo y se describen de manera acorde. Si bien las 
funciones basadas en el inversor necesitan el sistema de visualización para su programación, éstas 
funcionarán aunque se retire la pantalla. Sin embargo, la programación AGS está ubicada dentro del 
sistema de visualización y control y no funcionará si el sistema de visualización se desconecta. Otros 
dispositivos también pueden controlar los terminales. Para el control del generador, consulte la página 27. 
 

 
Figura 17 Conexiones AUX para un ventilador (ejemplo) 

 

 
Figura 18 Conexiones AUX para desvío (ejemplo) 

En este ejemplo, el AUX 
acciona directamente un 
ventilador de 12 voltios. Los 
cables + y – del ventilador 
están conectados a los 
terminales AUX+ y AUX-. 

Ventilador 

INDICADOR LUMINOSO AUX 

El indicador AUX se ilumina 
cuando la salida AUX se activa. 

En este ejemplo, la salida AUX acciona un relé que 
desvía la energía eólica. La bobina del relé está 
conectada a los terminales AUX+ y AUX–. Cuando la 
salida AUX cierra el relé (con base en el voltaje de la 
batería), el relé desvía el exceso de energía eólica a un 
elemento calefactor de agua.  

Relé

Elemento
NOTA: Los relés y elementos que se muestran son solo 
ejemplos y pueden variar en base a la instalación. 

Turbina
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Control del generador        
Los terminales AUX pueden proporcionar una señal para controlar un generador de arranque automático. 
La función de control puede ser el Advanced Generator Start (Arranque avanzado del generador) (AGS), 
que está ubicada en el sistema de visualización y control. El AGS puede arrancar el generador mediante 
las configuraciones del sistema de visualización o puede utilizar las lecturas de la batería del monitor de 
batería CC FLEXnet. Alternativamente, la función de control puede ser el Gen Alert (Alerta del generador), 
una función más simple que se basa directamente en el inversor FXR. La elección de la función de control 
depende de las necesidades del sistema y de la capacidad de cada dispositivo.  

El generador debe ser un modelo de arranque eléctrico con cebador automático. Se recomienda que 
tenga una capacidad bifilar de arranque. Un generador de arranque bifilar es el tipo más simple, en el 
cual la rutina de encendido y arranque será automática. En general tiene un solo interruptor con dos 
posiciones, que se enciende (ON) para arrancarlo y se apaga (OFF) para detenerlo.  

Arranque bifilar 
La señal de 12 Vcc proporcionada por la salida AUX puede conmutarse entre encendido y apagado 
para proporcionar una señal de arranque. Es posible enviar una señal de 12 Vcc directamente al 
generador. Sin embargo, esto no debería hacerse jamás si se conecta la salida AUX directamente a la 
propia batería del generador. Es más común usar los terminales AUX para suministrar energía a la 
bobina de un automotor de 12 Vcc o relé similar.  

El ensamble del relé FLEXware de OutBack que se muestra en la Figura 19 se vende para esta finalidad. 
Los contactos del relé pueden servir en lugar del interruptor de arranque del generador. La batería que 
se muestra debajo se representa para mayor claridad. En la mayoría de los casos, es parte del circuito de 
arranque interno del generador y no es un componente externo. 

El siguiente diseño es un ejemplo de una disposición posible. Las disposiciones específicas, relés y 
otros elementos dependen de los requisitos de instalación y del generador.  
 

 
Figura 19 Arranque de generador bifilar (ejemplo)  

Batería del 
generador 

Terminal
es de 

arranque

Contactos 
del relé 

Bobina del relé

Generador de 
arranque bifilar 

1 1
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Arranque trifilar 
Un generador trifilar de arranque tiene dos o más circuitos de arranque. En general tiene un 
conmutador o posición separada para encender el generador. El generador trifilar tiene menos 
funciones automáticas que el bifilar. En general requiere de varios controles para arrancar, ejecutarse y 
detenerse. Los terminales del AUX no pueden controlar este tipo de generador sin utilizar el kit de 
conversión de trifilar a bifilar. 

Atkinson Electronics (http://atkinsonelectronics.com) es una empresa que fabrica estos kits. El 
GSCM-Mini de Atkinson se utiliza para trabajar con los inversores OutBack. 

El siguiente diseño es un ejemplo de una disposición posible. Las disposiciones específicas, relés y 
otros elementos dependen de los requisitos de instalación y del generador.   
 

 

Figura 20 Arranque de generador trifilar (ejemplo)  

Atkinson GSCM-Mini 

Generador de 
arranque trifilar 
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Configuraciones de CA      
Inversor único 
Cuando se instala un sistema de inversor de CA, se deben cumplir las siguientes reglas. 
 Todos los dispositivos de protección de sobrecorriente deben dimensionarse para 60 Aca o menos.  
 Todo el cableado debe dimensionarse para 60 Aca o más.  
 Todos los interruptores de salida deben dimensionarse apropiadamente para la potencia del inversor y las cargas. 
 La entrada de CA (generador o red eléctrica de la empresa de servicios públicos) debe ser una fuente 

monofásica de voltaje y frecuencia apropiados.  
 

 
Figura 21 Cableado de inversor único  

Cable CAT5 

Fuente de CA  
(Red eléctrica o Generador  

de CA) 

Caja de derivación de CA

NEU TIERRA FASE 

MATE3 

Inversor/cargador

Entrada 
neutra 
de CA 

HUB/ 
MATE 

Interruptor de 
entrada 

Salida 
neutra 
de CA 

Fase de 
salida 
de CATIERRA

Interruptor 
de  
salida 

Interruptor 
de 

derivación

Interbloqueo 
mecánico 

NEU TIERRA FASE 

Cargas de CA

TBB a tierra  
(puede estar dentro 

de la caja de 
derivación de CA) 

Sistema a tierra 
primario 

LEYENDA 

Tierra 

Fase 
Neutro 

TBB = Barra colectora  
de terminales 

NOTAS:  
1. Puede conectarse un conductor neutro 

(común) solo desde un terminal de 
neutro del inversor a una barra de 
conexión común en la caja de 
derivación de CA. 

2. Los colores descritos aquí pueden ser 
diferentes a los del cableado estándar. 

Fase de 
entrada 

de CA 



Instalación 
 

30 900-0166-09-00 Rev B  

Instalaciones de CA inversores múltiples (Apilamiento)         
La instalación de varios inversores en un único sistema de CA permite cargas mayores de lo que un 
solo inversor puede manejar. Para esto se requiere el apilamiento. El apilamiento de los inversores se 
refiere al modo en que se cablean dentro del sistema y luego se programan para coordinar la 
actividad. El apilamiento permite que todas las unidades funcionen juntas como un sistema único. 

Ejemplos de configuraciones de apilamiento incluyen "en serie", "en paralelo", "en serie/paralelo",  
y "trifásica".  

 
Figura 22 HUB10.3 y MATE3 de OutBack  

 

Es necesario que a cada inversor se le asigne un modo de apilamiento: "maestro" o "esclavo", 
dependiendo de la configuración.  
 El inversor maestro proporciona la salida principal. Otros inversores del sistema basan sus fases en la del 

maestro. Si el maestro se apaga, los inversores también se apagan. El maestro debe sensar y conectarse a 
una fuente de CA antes de que se puedan conectar otros inversores. 
En un sistema apilado en paralelo, el maestro tiende a ser la unidad utilizada más intensamente.  
Los inversores “Maestro de subfase” se usan en series o sistemas trifásicos. Un inversor maestro de subfase 
funciona casi de forma semiindependiente al inversor maestro. Si bien el inversor maestro establece la 
relación de fase, el maestro de subfase crea una salida independiente del maestro. 
El maestro en la salida L1 (o fase A) no puede medir las cargas y los voltajes en ninguna otra salida. Los 
maestros de subfase para el resto de las salidas monitorean y regulan la fase que cada uno controla.  
~ En un sistema en serie o en serie/apilado en paralelo, se requiere un maestro de subfase para la salida L2.  
~ En un sistema trifásico, se requieren maestros de subfase para las fases B y C. 

 Un inversor esclavo no crea una salida independiente. Simplemente ayuda al maestro o al maestro de 
subfase al agregar energía a la salida según sea necesario.  
~ La función de Ahorro de energía puede colocar a los inversores esclavos en modo silencioso cuando no 

están en uso. El maestro o el maestro de subfase puede volver a activarlos cuando sea necesario.  

NOTA: El FW-X240 y transformadores similares no se usan para balancear la carga de inversores FXR. 

Cada inversor es asignado a una fase en particular cuando se asigna un puerto en el concentrador de 
comunicaciones HUB10.3. La asignación de puertos variará con el sistema. El maestro debe conectarse 
al puerto 1. En el apilamiento paralelo, cualquier inversor esclavo puede usar cualquier otro puerto, 
empezando por el puerto 2. En el apilamiento en serie o trifásico, las asignaciones de puertos son muy 
específicas. Consulte la información del HUB10.3 para obtener más instrucciones.  
Independientemente de esto, es importante realizar un registro de las unidades y puertos a fines de  
su programación.  

Conexiones de apilamiento 
El apilamiento requiere un concentrador de comunicaciones HUB10.3 de OutBack, además de un sistema de 
visualización y control. 
Realice todas las interconexiones entre los productos con un cable no cruzado CAT5.  

Pantalla del 
sistema 
MATE3 

Puertos adicionales Puerto 1 Puerto MATE

Concentrador de 
comunicaciones 

HUB10.3 
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La programación usa el sistema de visualización y control para asignar un estado y un valor de 
apilamiento al inversor en cada puerto. Mientras el maestro esté conectado en el puerto 1, estas 
asignaciones pueden cambiarse según sea necesario.  

 IMPORTANTE:  
 El inversor maestro siempre debe conectarse al puerto 1 en el concentrador de 

comunicaciones. Conectarlo en otro lado o conectar un esclavo al puerto 1, dará 
como resultado una retroalimentación o errores de voltaje de salida que 
apagarán el sistema de inmediato.  

 La instalación de varios inversores sin apilarlos (o apilarlos de forma 
incorrecta) producirá errores similares y el cierre del sistema. 

 Si bien el apilamiento permite una mayor capacidad, las cargas, el cableado y 
los dispositivos de protección de sobrecorriente aún deben dimensionarse 
apropiadamente. La sobrecarga puede hacer que los interruptores se abran o 
que los inversores se apaguen. 

  

 

Configuraciones de apilamiento 
Apilamiento en serie (doble apilamiento)    
En un apilamiento en serie, dos inversores crean dos fases de salida separadas de 120 Vca4 ("fases"). Un 
inversor es el maestro. El segundo inversor es un maestro de subfase. Crea una salida de 120 Vca que 
está intencionalmente 180° fuera de fase con el maestro. Cada una de estas fases se puede usar para 
suministrar energía a un conjunto separado de cargas de 120 Vca. Colectivamente, forman una 
configuración bifásica. Esta configuración produce 240 Vca, que se puede usar para suministrar 
energía a cargas de 240 Vca cuando ambos inversores trabajan juntos. 
 Las dos fases operan de manera independiente una de la otra. Las cargas de 120 Vca en cada fase no 

pueden superar un tamaño determinado de inversor. El segundo inversor no puede ayudar. 

 Solo dos inversores, uno por fase, pueden instalarse en un arreglo en serie. Deben de ser el mismo modelo. 
 

 
Figura 23 Ejemplo de disposición de apilamiento en serie 

                                                           
4 Los voltajes de salida pueden variar de acuerdo a los estándares de voltaje regionales. 
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Al instalar un sistema de inversor en serie, siga estas reglas. 
 El apilamiento en serie requiere el sistema de visualización y el concentrador de comunicaciones. Consulte 

la información del HUB10.3 para cualquier configuración del puente conector requerida. 

 El maestro debe conectarse al puerto 1 en el concentrador de comunicaciones. Está programado como  
Master (Maestro). No deben seleccionarse otros inversores como maestro.  

 El segundo inversor debe programarse como L2 Phase Master (Maestro de fase L2). Debe conectarse al puerto 7.  
 Todos los dispositivos de protección de sobrecorriente deben dimensionarse para 60 Aca o menos. Todo el 

cableado debe dimensionarse para 60 Aca o más.  
 Todos los interruptores de salida deben dimensionarse apropiadamente para la potencia del inversor y las cargas. 
 La entrada de CA (generador o red eléctrica) debe ser una fuente bifásica de voltaje y frecuencia apropiados.  
 Cuando se cablea la fuente de CA a los inversores, los códigos locales pueden requerir que los interruptores del 

inversor sean colocados en la parte inferior del panel principal. Esto impide la sobrecarga de la barra de CA.  

NOTA: El FW-X240 y transformadores similares no se usan para balancear la carga de inversores FXR. 
 

 
Figura 24 Cableado en serie (dos inversores)  
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Apilamiento en paralelo (doble apilamiento y mayor)       
En el apilamiento en paralelo, dos o más inversores crean una única barra de 120 Vca5 común.  
 Las salidas de los esclavos están controladas directamente por el maestro y no pueden funcionar 

independientemente. 

 Los inversores comparten una entrada común (fuente de CA) y ejecutan las cargas en una salida común. 

 Los inversores esclavos pueden entrar en modo silencioso cuando no están en uso. El maestro puede activar 
los esclavos en base a la demanda de carga. Esto reduce el consumo de energía inactiva y mejora la 
eficiencia del sistema.  

 Hasta diez inversores pueden instalarse en una disposición en paralelo. El ejemplo de esta página muestra 
tres inversores. El diagrama de la instalación eléctrica en la siguiente página muestra cuatro. Todos los 
inversores deben de ser el mismo modelo. 

  

 
Figura 25 Ejemplo de disposición de apilamiento en paralelo (tres inversores) 

 

Al instalar un sistema de inversor en paralelo, siga estas reglas. 

 El acoplamiento en paralelo requiere el sistema de visualización y el concentrador de comunicaciones. 
Consulte la información del HUB10.3 para cualquier configuración del puente conector requerida. 

 El inversor que se monta físicamente en la parte más baja siempre es el maestro y está programado como  
Master (Maestro). Al estar montado debajo de los otros inversores, el maestro puede evitar la acumulación de 
calor y permanecer relativamente frío a medida que pasa por el ciclo más importante de funcionamiento. 

 El maestro debe conectarse al puerto 1 en el concentrador de comunicaciones. No deben seleccionarse 
otros inversores como maestro.  

 Todos los inversores esclavos, independientemente de la cantidad, deben seleccionarse como Slave (Esclavo) 
durante la programación. Los esclavos pueden conectarse a cualquier puerto numerado 2 y superiores.  

 Todos los dispositivos de protección de sobrecorriente deben dimensionarse para 60 Aca o menos. Todo el 
cableado debe dimensionarse para 60 Aca o más.  

 Todos los interruptores de salida deben dimensionarse apropiadamente para la potencia del inversor y las 
cargas. 

 La entrada de CA (generador o red eléctrica de la empresa de servicios públicos) debe ser una fuente 
monofásica de voltaje y frecuencia apropiados.  

 Cuando se cablea la fuente de CA a los inversores, los códigos locales pueden requerir que los circuitos del 
inversor sean colocados en el final opuesto del panel del interruptor principal. Esto impide la sobrecarga de 
la barra de CA. 

                                                           
5 Los voltajes de salida pueden variar de acuerdo a los estándares de voltaje regionales. 
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Figura 26 Cableado en paralelo (cuatro inversores)  
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Apilamiento en serie/paralelo (apilado cuádruple o mayor)       
En el apilamiento en serie/paralelo, los inversores crean fases de salida de 120 Vca separadas6 y de 240 
Vca colectivamente, como en un apilamiento en serie. Sin embargo, en esta configuración, cada salida 
tiene inversores paralelos. Una salida contiene el maestro; la otra usa un maestro de subfase. Cada 
salida tiene al menos un esclavo. 
 Las cargas de 120 Vca en cada fase pueden superar el tamaño de un inversor único. Pueden recibir energía 

de todos los inversores de esa fase.  

 Las salidas de los esclavos son controladas directamente por sus respectivos inversores maestros. No 
pueden funcionar independientemente. Los esclavos pueden entrar en modo de ahorro de energía cuando 
no están en uso.  

 Hasta ocho inversores pueden instalarse en una disposición en paralelo/serie. Todos los inversores deben de 
ser el mismo modelo. 

 

 
Figura 27 Ejemplo de disposición de apilamiento en paralelo/serie  

(cuatro inversores) 
 

Al instalar un sistema de inversor múltiple en serie/paralelo, siga estas reglas. 
 El apilamiento en serie/paralelo requiere el sistema de visualización y el concentrador de comunicaciones. 

Consulte la información del HUB10.3 para cualquier configuración del puente conector requerida. 

 El inversor que se monta físicamente en la parte más baja siempre es el maestro y está programado como  
Master (Maestro). Al estar montado debajo de los otros inversores, el maestro puede evitar la acumulación de 
calor y permanecer relativamente frío a medida que pasa por el ciclo más importante de funcionamiento. 

 El maestro debe conectarse al puerto 1 en el concentrador de comunicaciones. No deben seleccionarse 
otros inversores como maestro.  

 Cualquier otro inversor de la salida L1 (en paralelo con el maestro) debe seleccionarse como Slave (Esclavo) 
durante la programación Estos pueden conectarse a los puertos 2 a 4. Los inversores L1 no pueden usar 
otros puertos. 

 El maestro de subfase de la salida L2 debe programarse como L2 Phase Master (Maestro de fase L2). Debe 
conectarse al puerto 7.  

 Cualquier otro inversor de la salida L2 (en paralelo con el maestro) debe seleccionarse como Slave (Esclavo) 
durante la programación. Estos pueden conectarse a los puertos 8 a 10. Inversores L2 no pueden usar  
otros puertos. 

                                                           
6 Los voltajes de salida pueden variar de acuerdo a los estándares de voltaje regionales. 
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 Todos los dispositivos de protección de sobrecorriente deben dimensionarse para 60 Aca o menos. Todo el 
cableado debe dimensionarse para 60 Aca o más.  

 Todos los interruptores de salida deben dimensionarse apropiadamente para la potencia del inversor y  
las cargas. 

 La entrada de CA (generador o red eléctrica) debe ser una fuente bifásica de voltaje y frecuencia apropiados.  

 Cuando se cablea la fuente de CA a los inversores, los códigos locales pueden requerir que los circuitos del 
inversor sean colocados en el final opuesto del panel del interruptor principal. Esto impide la sobrecarga de 
la barra de CA.  

NOTA: El FW-X240 y transformadores similares no se usan para balancear la carga de inversores FXR. 
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Figura 28 Cableado en serie/paralelo  

NOTAS:  
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Apilamiento trifásico       
En un apilamiento trifásico, los inversores crean tres fases de salida separadas de 120 Vca7 en una 
configuración en Y.  

 Las tres fases operan de manera independiente una de la otra. Los inversores de una fase no pueden asistir a 
otro. Se pueden instalar varios inversores en paralelo en una fase para suministrar energía a todas las cargas 
de 120 Vca en esa fase.  

 La salida de cada inversor está 120° fuera de fase de las otras. Cualquiera de las dos salidas produce 208 Vca 
entre ellas. Estas salidas se pueden usar para suministrar energía a cargas trifásicas cuando todos los 
inversores funcionan en conjunto. 

 Hasta nueve inversores, tres por fase, pueden instalarse en una disposición trifásica. (El plano de la 
instalación eléctrica en la siguiente página muestra solo un inversor por fase). Todos los inversores deben de 
ser el mismo modelo. 

 

 
Figura 29 Ejemplo de disposición de apilamiento trifásico (tres inversores) 

 

                                                           
7 Los voltajes de salida pueden variar de acuerdo a los estándares de voltaje regionales. 
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Figura 30 Ejemplo de disposición de apilamiento trifásico (nueve inversores) 

Al instalar un sistema trifásico, siga estas reglas. 
 El acoplamiento trifásico requiere el sistema de visualización y el concentrador de comunicaciones. Consulte 

la información del HUB10.3 para cualquier configuración del puente conector requerida. 

 El inversor que se monta físicamente en la parte más baja siempre es el maestro y está programado como  

Master (Maestro). Al estar montado debajo de los otros inversores, el maestro puede evitar la acumulación de 
calor y permanecer relativamente frío a medida que pasa por el ciclo más importante de funcionamiento. 

 El maestro debe conectarse al puerto 1 en el concentrador de comunicaciones. No deben seleccionarse 
otros inversores como maestro.  

 Cualquier otro inversor de la salida de la Fase A (en paralelo con el maestro) debe seleccionarse como Slave 
(Esclavo) durante la programación Estos pueden conectarse a los puertos 2 o 3. Los inversores de la fase A 
no pueden usar otros puertos. 

 El maestro de subfase de la salida de la Fase B debe programarse como B Phase Master (Maestro de fase B). 
Debe conectarse al puerto 4.  

 Cualquier otro inversor de la salida de la Fase B (en paralelo con el maestro de la subfase B) debe 
seleccionarse como Slave (Esclavo) durante la programación Estos pueden conectarse a los puertos 5 o 6. 
Inversores fase B no pueden usar otros puertos. 

 El maestro de subfase de la salida de la Fase C debe programarse como C Phase Master (Maestro de fase C). 
Debe conectarse al puerto 7.  

 Cualquier otro inversor de la salida de la Fase C (en paralelo con el maestro de la subfase B) debe 
seleccionarse como Slave (Esclavo) durante la programación. Estos pueden conectarse a los puertos 8, 9 o 10. 
Inversores fase C no pueden usar otros puertos. 

 Todos los dispositivos de protección de sobrecorriente deben dimensionarse para 60 Aca o menos. Todo el 
cableado debe dimensionarse para 60 Aca o más.  

 Todos los interruptores de salida deben dimensionarse apropiadamente para la potencia del inversor y las cargas. 
 La entrada de CA (generador o red eléctrica) debe ser una fuente de configuración en Y trifásica con el 

voltaje y la frecuencia apropiados.  
 Cuando se cablea la fuente de CA a los inversores, los códigos locales pueden requerir que los circuitos del 

inversor sean colocados en el final opuesto del panel del interruptor principal. Esto impide la sobrecarga de 
la barra de CA. 
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  Figura 31 Cableado trifásico (tres inversores)  

Cables CAT5 

Fuente de CA 
(Red eléctrica o Generador de CA) 

Caja de derivación de CA

TBB neutro 
TIERRA 

Fase A 
TBB 

MATE3 

Inversor 

Entrada 
neutra 
de CA 

Fase de 
entrada  

de CA (A) 
 

HUB/ 
MATE 

Salida 
neutra  
de CA 

Fase de 
salida  
de CA  

(A) TIERRA 

Interruptores 
de salida Interruptores 

de derivación

Interbloqueo 
mecánico 

TBB 
neutro 

TIERRA Fase A 
TBB 

Cargas 
de CA 

TBB a tierra  
(puede estar dentro 

de la caja de 
derivación de CA) 

Sistema a tierra 
primario 

LEYENDA 

Tierra 

Fase B 

Neutro 

TBB = Barra colectora  
de terminales 

Fase B 
TBB 

Interruptor 
de entrada 

Entrada 
neutra 
de CA 

Fase de 
entrada  

de CA (B) 

HUB/ 
MATE

Maestro fase A Fase B 
Maestro de subfase 

Inversor 

Salida 
neutra 
de CA 

Fase de 
salida  
de CA  

(B) TIERRA

Fase B 
TBB 

Fase C 

Fase C  
TBB 

Entrada 
neutra 
de CA 

Fase de 
entrada  

de CA (C) 

HUB/ 
MATE 

Fase C  
Maestro de subfase 

Inversor 

Salida 
neutra 
de CA 

Fase de 
salida  
de CA  

(C) TIERRA 

Interruptor  
de entrada 

Interruptor 
de entrada 

Fase A 

Fase C 
TBB

HUB 10.3 
MATE 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

NOTAS:  
1. Puede conectarse un conductor 

neutro (común) solo desde un 
terminal de neutro del inversor a 
una barra de conexión común en la 
caja de derivación de CA. 

2. Los colores descritos aquí pueden 
ser diferentes a los del cableado 
estándar. 



 

900-0166-09-00 Rev B  41 

Puesta en servicio 
Prueba funcional   

 ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica y daños al equipo 
Las cubiertas de CC y CA de los inversores deben retirarse para realizar estas pruebas. Los componentes 
están cerca y tienen voltajes peligrosos. Tenga las precauciones correspondientes para evitar el riesgo de 
descarga eléctrica o daños al equipo.

 

Se recomienda que se lleven a cabo todos los pasos relevantes en el siguiente orden. Sin embargo, si 
los pasos no son relevantes, pueden omitirse.  

Procedimientos previos al arranque 
1. Asegúrese de que los dispositivos de protección de sobrecorriente de CC y CA estén abiertos, 

desconectados o apagados. 

2. Controle bien todas las conexiones del cableado.  

3. Confirme que la carga total no exceda la potencia nominal del inversor. 

4. Inspeccione el área de trabajo y asegúrese de que no hayan quedado dentro residuos o 
herramientas. 

5. Con el voltímetro digital (DVM) o el voltímetro estándar, verifique el voltaje de la batería. 
Confirme que el voltaje sea correcto para el modelo de inversor. Confirme la polaridad. 

6. Conecte el sistema de visualización, si está presente. 
 

Arranque    
Para iniciar un sistema de inversor único: 

1. Cierre los interruptores de CC principales (o conecte los fusibles) del banco de baterías al inversor.  

Confirme que la pantalla del sistema esté funcionando, si está presente.  

 PRECAUCIÓN: Daños al equipo 
La polaridad incorrecta de la batería dañará el inversor. Un voltaje excesivo de la batería también puede 
dañar el inversor. Este daño no está cubierto por la garantía.

 IMPORTANTE:  
Antes de realizar la programación (ver Arranque), verifique la frecuencia operativa de la fuente de CA. Esto 
es necesario para un funcionamiento correcto de la CA. La configuración predeterminada es 60 Hz pero 
puede cambiarse a 50 Hz.  
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Figura 32 Terminales de CA  

2. Si está presente la pantalla del sistema, realice la programación de todas las funciones.  
Estas funciones pueden incluir modos de entrada de CA, voltaje de salida de CA, límites de 
corriente de entrada, carga de batería, puesta en marcha del generador y otros.  

3. Encienda el inversor mediante la pantalla del sistema (o el interruptor externo, si lo tiene 
instalado). La condición predeterminada del inversor es apagado (Off). No encienda ningún 
interruptor de CA en este momento.  

4. Con un DVM o voltímetro, verifique que haya 120 Vca (o el voltaje apropiado) entre los 
terminales de FASE DE SALIDA de CA y de SALIDA NEUTRA DE CA. (Consulte la Figura 32 para 
ver los terminales de CA). El inversor funciona correctamente si la salida de CA indica entre 
10% de 120 Vca o el voltaje de salida programado. 

Proceda avanzando más allá de los siguientes elementos hasta el paso 5 en la página siguiente. 

Para iniciar un sistema de inversor múltiple (acoplado):    

1. Cierre los interruptores de CC principales (o conecte los fusibles) del banco de baterías al 
inversor. Repita para cada inversor presente. Confirme que la pantalla del sistema esté operativa.  

Con la pantalla del sistema, realice cualquier programación para el acople y todas las otras  
funciones.  Estas funciones también pueden incluir modos de entrada de CA, voltaje de salida de 
CA, límites de corriente de entrada, carga de batería, puesta en marcha del generador y otros. 
Cuando se acoplan en paralelo, todos los inversores esclavos respetarán las configuraciones de 
la programación del maestro. No es necesario programarlos individualmente. Puede usarse el 
asistente de configuración de MATE3 para asistir en la programación. 

2. Encienda el inversor maestro mediante la pantalla del sistema (o el interruptor externo, si lo 
tiene instalado). El estado predeterminado del inversor es apagado (Off). No encienda ningún 
interruptor de CA en este momento.  

3. Mediante el sistema de visualización, quite temporalmente a cada esclavo del modo 
Silencioso (Silent) elevando el nivel de ahorro de energía (Power Save Level) del maestro.  
 Al activarse, cada esclavo hará un clic y creará un zumbido audible.  
 Confirme que el sistema de visualización no presente mensajes de fallos.  
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4. Con un DVM o voltímetro, verifique que haya 120 Vca (o el voltaje apropiado) entre el terminal 
de FASE DE SALIDA de CA del inversor maestro y el terminal de FASE DE SALIDA DE CA de 
cada esclavo. Los inversores de la serie deben indicar entre 10% de 120 Vca o el voltaje de 
salida programado. Los inversores en paralelo deben indicar un valor cercano a cero. Los 
inversores trifásicos deben indicar entre 10% de 208 Vca o el voltaje de salida programado.  
 Al terminar esta prueba, regrese el maestro a su nivel de ahorro de energía anterior.  

Una vez completadas las pruebas de salida, realice los pasos siguientes: 

5. Cierre los interruptores de salida de CA. Si tiene interruptores de derivación de CA, colóquelos 
en posición normal (sin derivación). No conecte una fuente de entrada de CA y no cierre ningún 
circuito de entrada de CA. 

6. Use un DVM para verificar el voltaje correcto en el panel de carga de CA. 
7. Conecte una pequeña carga de CA y haga la prueba para verificar que funcione 

adecuadamente. 
8. Cierre los interruptores de entrada de CA y conecte una fuente de CA.  

 Con un DVM o voltímetro, verifique que los terminales de la FASE DE ENTRADA DE CA y de la 
ENTRADA NEUTRA DE CA tengan 120 Vca (o el voltaje apropiado) de la fuente de CA.  

 Si tiene una pantalla de sistema, confirme que el inversor acepta la fuente de CA como apropiada 
para su programación. (Algunos modos o funciones pueden restringir la conexión con la fuente. Si 
se usó una de estas selecciones para el sistema, es posible que no se conecte). Verifique que los 
indicadores del sistema de visualización funcionen correctamente.  

9. Si está activado el cargador, el inversor realizará un ciclo de carga de la batería después del 
encendido. Esto puede demorar varias horas. Si se reinicia después de un apagado temporal, 
el inversor puede omitir gran parte o todo el ciclo de carga. Confirme que se cargue 
adecuadamente utilizando el sistema de visualización.  

10. Pruebe otras funciones que se han activado, como el arranque del generador, el modo de 
búsqueda o de devolución.  

11. Compare las lecturas del DVM con las lecturas del medidor de la pantalla del sistema. Si es 
necesario, se pueden calibrar las lecturas de la pantalla del sistema para que coincidan con el 
DVM con más exactitud. Las configuraciones calibradas incluyen el voltaje de entrada de CA, el 
voltaje de salida de CA y el voltaje de la batería. 

Apagado 
Estos pasos aislarán completamente el inversor. 

Para interrumpir el suministro eléctrico del sistema: 
1. Apague todos los circuitos de carga y fuentes de entrada de CA. 
2. Apague todos los circuitos de energía renovable.  
3. Apague cada inversor mediante la pantalla del sistema MATE3 o el interruptor externo. 
4. Apague los dispositivos de protección de sobrecorriente de CC principales de cada inversor. 

Agregado de nuevos dispositivos 
Al agregar nuevos dispositivos al sistema, apague primero el sistema de acuerdo con las instrucciones 
de apagado. Después de agregar nuevos dispositivos, realice otra prueba de funcionamiento, incluida 
la programación. 
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Actualizaciones del Firmware       

 IMPORTANTE:  
Todos los inversores se apagarán durante las actualizaciones del firmware. Si es necesario 
ejecutar las cargas mientras actualiza el firmware, omita el inversor con un interruptor de 
derivación de mantenimiento. Los cables de comunicación deben permanecer conectados 
y el suministro de CC debe permanecer encendido. La comunicación interrumpida hará 
que la actualización falle y que el o los inversores puedan no funcionar posteriormente. Los 
inversores se actualizan automáticamente uno por vez comenzando con el puerto más alto. 
Cada uno requiere aproximadamente 5 minutos.

 

Las actualizaciones de la programación interna del inversor se encuentran disponibles periódicamente 
en el sitio web de OutBack www.outbackpower.com. Si se usan varios inversores en un sistema, deben 
actualizarse todas las unidades al mismo tiempo. Todas las unidades deben actualizarse a la misma 
revisión del firmware.  
 

 IMPORTANTE:  
Todos los inversores FXR acoplados deben tener la misma revisión del firmware. Si se usan 
varios inversores apilados con diferentes revisiones del firmware, un inversor que tenga 
una revisión diferente del maestro no funcionará. (Consulte la sección de apilamiento en la 
página 30). El MATE3 mostrará el siguiente mensaje: 
An inverter firmware mismatch has been detected. Inverters X, Y, Z2 are disabled. Visit 
www.outbackpower.com for current inverter firmware. (Se detectó un desajuste de firmware del 
inversor. Los inversores X, Y, Z8  están desactivados. Visite www.outbackpower.com  para obtener el 
firmware actual del inversor).

 

Funcionamiento    

Una vez realizado el montaje, cableado y otros pasos de la instalación, proceda con el Manual del 
usuario del inversor/cargador de la serie FXR.  

Consulte el manual del sistema de visualización para ver instrucciones y menús de programación. 
 

Símbolos utilizados  

 ADVERTENCIA: Riesgo para la vida humana
Este tipo de notación indica que la vida humana puede estar en peligro.

 

 PRECAUCIÓN: Riesgo para el equipo
Este tipo de notación indica que el equipo puede dañarse.

 

 IMPORTANTE:  
Este tipo de notación indica que la información que se proporciona es importante para la 
instalación, el funcionamiento y/o el mantenimiento del equipo. Si no se siguen correctamente 
las recomendaciones de dicha notación se puede invalidar la garantía del equipo. 

  

 MÁS INFORMACIÓN 
Cuando aparece este símbolo junto al texto, significa que se encuentra disponible más información en otros 
manuales en relación al tema. La referencia más común es el Manual del usuario del modelo correspondiente 
al inversor. Otra referencia común es el manual del sistema de visualización.

                                                           
8 Aquí se enumeran las designaciones de puertos para los inversores desajustados.  
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Definiciones   
La siguiente es una lista de iniciales, términos y definiciones que se utilizan con este producto. 

Tabla 6 Términos y definiciones 

Término Definición 

AGS Arranque avanzado del generador 

AUX Salida auxiliar de 12 voltios del inversor 

Bifásica Un tipo de sistema eléctrico de la empresa de servicios públicos con dos líneas de fase que 
normalmente llevan 120 Vca con respecto al neutro y 240 Vca con respecto a cada una, común en 
Norteamérica. 

CA Corriente alterna, se refiere al voltaje producido por el inversor, la red eléctrica de la empresa de 
servicios públicos o el generador 

CC Corriente continua, se refiere al voltaje producido por las baterías o la fuente renovable 

Concentrador de 
comunicaciones 

Dispositivo con varios puertos como el HUB10.3 de OutBack, se usa para conectar varios 
dispositivos de OutBack a una sola pantalla remota; es esencial para inversores acoplados 

Conectado a la red El suministro de la red eléctrica está disponible para su uso (no implica capacidad interactiva con 
la red eléctrica) 

Conexión a tierra neutra Una conexión mecánica entre el colector de CA neutro (común) y el colector de tierra (PE); esta 
conexión hace que el neutro de CA sea seguro de manejar 

CSA Asociación de Estándares Canadiense (Canadian Standards Association); determina los estándares 
nacionales canadienses y el Código Eléctrico Canadiense, que incluye C22.1 y C22.2 

DCC Cubierta de CC; cubre el área del terminal de CC en los inversores ventilados FXR. 

DVM Voltímetro digital 

ER Energía renovable 

Esclavo Un inversor que agrega energía al maestro o al maestro de subfase en un sistema apilado. Un 
esclavo no provee una salida en sí mismo. 

ETL Electrical Testing Laboratories; abreviatura de la compañía ETL Semko; se refiere a la certificación 
otorgada por ETL para los productos de OutBack mediante la cual se indica que estos cumplen 
con determinados estándares UL. 

Fuera de la red La energía de la red eléctrica no está disponible para su uso 

FV Fotovoltaico 

GFDI Interruptor del detector de fallo de la conexión a tierra, un dispositivo de seguridad para 
sistemas FV 

HUB10.3 Un producto de concentrador de comunicaciones de OutBack que se usa para el apilamiento y la 
coordinación del sistema. 
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Tabla 6 Términos y definiciones 

Término Definición 

Indicador luminoso 
(LED) 

Diodo emisor de luz. Se refiere a los indicadores que usa el inversor y el sistema de visualización. 

Interactivo con la red, 
conectado a la red 

La energía de la red eléctrica se encuentra disponible para su uso y el inversor puede devolver 
electricidad a la red eléctrica. 

Invertir, inversión El acto de convertir voltaje de CC a voltaje de CA para uso de carga u otras aplicaciones 

Maestro  Un inversor que provee la fase de salida primaria de un sistema apilado; otros inversores apilados 
basan su salida en el estado de encendido o apagado del maestro. 

Maestro de subfase Un inversor que provee la salida para fases adicionales de un sistema apilado; la salida de un 
maestro de subfase se basa en la salida del maestro. 

MATE3 Sistema de visualización del producto OutBack, que se utiliza para controlar, programar y 
comunicarse con el inversor 

NEU CA neutro; también conocido como común 

Placa de conducto Accesorio del inversor para acomodar el cable flexible cuando no se usa el conducto. 

Red eléctrica Servicio de infraestructura eléctrica apoyado por la empresa de servicios eléctricos, también 
llamada "red de distribución principal", "red de servicio" o "red" 

RTS Sensor remoto de temperatura; accesorio que mide la temperatura de la batería para la carga 

Sistema de 
visualización   

Dispositivo de interfaz remota (como el MATE3); se usa para controlar, programar y comunicarse 
con el inversor, también se llama "sistema de visualización remoto" 

TIERRA Tierra; conexión conductora permanente a tierra por motivos de seguridad; también se conoce 
como puesta a tierra del chasis, tierra de protección, y PE. 

Trifásico Un tipo de sistema eléctrico de la empresa de servicios públicos con tres líneas de fase; cada una 
está desplazada 120º y lleva el voltaje nominal de la línea con respecto al neutro; además, el 
voltaje de cada una con respecto a las otras es igual al voltaje de la línea multiplicado por 1,732 

UL Underwriters Laboratories; se refiere a un conjunto de normas de seguridad que regulan los 
productos eléctricos. 

Ventilador turbo Ventilador de refrigeración externo que se usa en lugar del DCC en los inversores FXR sellados 
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