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Einrichtung und Programmierung Schnellstartanleitung RADIAN-Baureihe

HUB 10.3-
Kommunikations-

manager  

MATE3-
Systemanzeige 
und -Steuerung

Radian-Wechselrichter/
Lader

GS-Lastzentrum 
(GSLC)

FM80 
Laderegler

(x2) 

WARNUNG:  Brand-/Explosionsgefahr 
Platzieren Sie innerhalb eines Radius von 3,7 m (12 Fuß) um das Gerät herum 
keine entflammbaren Materialien.  Dieses Gerät enthält mechanische Relais und 
verfügt über keinen Zündschutz.  Dämpfe oder Leckagen von entflammbaren 
Materialien können durch Funken in Brand gesetzt werden. 

WARNUNG:  Personenschäden
Verwenden Sie bei der Arbeit mit diesen Geräten sichere Hebetechniken und 
standardmäßige Sicherheitsausrüstung. 

WICHTIG:   

Konsultieren Sie die Elektrovorschriften für den jeweiligen Standort in Bezug auf 
die Anforderungen an Abstand und Zugang.

ACHTUNG:  Schäden an der Ausrüstung 

WICHTIG 

Der MATE3-
Konfigurationsassistent 
ermöglicht das schnelle 
Einrichten der Parameter, 
die für alle Systeme gelten.  
Der Konfigurationsassistent wird 
über das MATE3-Hauptmenü 
aufgerufen, das rechts 
angezeigt wird. 

Die Firmware-Revision aller 
Geräte kann durch Navigieren 
über das MATE3-Hauptmenü 
überprüft werden (siehe unten).  
Upgrades der Firmware-Revision 
können von der OutBack-Website 
www.outbackpower.com 
heruntergeladen werden. 

WICHTIG:   
Nicht zur Verwendung mit 

lebenserhaltenden Geräten 
vorgesehen.

Kontakt technischer Support: 
Telefon: +1.360.618.4363 
E-Mail:  Support@outbackpower.com 
Website:  http://www.outbackpower.com

AC-Quelle Versorgungsnetz 
oder AC-Generator 

Hauptverteiler (oder Überstromvorrichtung 
für die AC-Quelle)

Subverteiler  
(Last-Panel)

PV-Feld 

Batteriebank

Kundengelieferte Komponenten

Optionale OutBack-Komponenten

FLEXnet DC Monitor (FN-DC)

Remote-Temperatursensor (RTS)

Laderegler

PV12 abgebildet

Kommunikations-
manager HUB10.3 abgebildet

EnergyCell abgebildet

Wechselrichter/
Lader

GS-Lastzentrum

Systemanzeige 
und Steuerung

MATE3 abgebildet 
(mit FW-MB3 
Montageklammer)

GS7048E
GS3548E

Radian-Systemprodukte 
Hauptkomponenten

GSLC175-PV-230 
GSLC175PV1-230 
(beide abgebildet)

S

Firmware-Revision

Konfigurationsassistent

Netzunabhängig

Netzparallelbetrieb Backup

Hierdurch wird der Bildschirm 
„Setup Complete“ (Einrichtung 
abgeschlossen) angezeigt.

C Hierdurch wird der Bildschirm 
„Setup Complete“ (Einrichtung 
abgeschlossen) angezeigt, wenn der 
FLEXnet-DC nicht installiert ist.  
Wenn der FLEXnet-DC installiert ist, 
werden die Shunt-Bildschirme 
angezeigt.

Wenn FN-DC 
installiert ist... Wenn FN-DC 

installiert ist...
Wenn FN-DC 
installiert ist...

!

C

C C

S
S S

Generator Installed     Y
Generator Type          AC   Size   5.0 kW 
Generator Start         Manual
AUX Output Device Port 1

Back                            Continue

New Configuration             >>
Existing Configuration        >>
Restore Configuration         >> 

System Type         Grid Tied    
System Voltage      48 VDC
Array Wattage     1000
Battery Type       FLA   Capacity   500 Ah   

Back                             Continue

Absorb Voltage    57.6 VDC     Time  1.0
Float Voltage     54.4 VDC     Time  1.0
Equalize Voltage  60.0 VDC     Time  3.0
Re-Float Voltage  44.0 VDC

Back                             Continue

New Configuration Initialized

Back                    Continue

Shunt A
Connection  Inverter

Back                            Continue

Shunt B
Connection  Charge Controller

Back                            Continue

Shunt C
Connection  Charge Controller

Back                            Continue

Period 1 Enable  N
Weekday Use  0:00  Drop 0:00
Weekend Use  0:00  Drop 0:00            

Back                            Continue

Period 2 Enable  N
Weekday Use  0:00  Drop 0:00

Back                            Continue

Period 3 Enable  N
Weekday Use  0:00  Drop 0:00

Back                            Continue

Shunt A
Connection  Inverter

Back                            Continue

Shunt B
Connection  Charge Controller

Back                            Continue

Shunt C
Connection  Charge Controller

Back                            Continue

Mode Disabled
Grid Connect     48.0 VDC   Delay 60 Min
Grid Disconnect  52.0 VDC   Delay 60 Min
Grid Connect SOC 60%   Disconnect SOC 95%

Back                           Continue

Shunt B
Connection  Charge Controller

Back                             Continue

Shunt C
Connection  Charge Controller

Back                             Continue

Period 3 Enable  N
Weekday Use  0:00  Drop 0:00

Back                             Continue

Mode Disabled
Grid Connect     48.0 VDC   Delay 60 Min
Grid Disconnect  52.0 VDC   Delay 60 Min
Grid Connect SOC 60%   Disconnect SOC 95%

Back                            Continue

Period 1 Enable  N
Weekday Use  0:00  Drop 0:00
Weekend Use  0:00  Drop 0:00            

Back                             Continue

Generator Installed     N
Generator Type          AC   Size   5.0 kW 
Generator Start         Manual
AUX Output Device Port 1

Back                            Continue

AC Output Voltage 230 VAC    
AC Phase          Single
AC Input Breaker Size 50 A
Maximum Output Load   30 A 
Back                             Continue

Period 2 Enable  N
Weekday Use  0:00  Drop 0:00

Back                             Continue

Generator Installed     N
Generator Type          AC   Size   5.0 kW 
Generator Start         Manual
AUX Output Device Port 1

Back                            Continue

Absorb Voltage    57.6 VDC     Time  1.0
Float Voltage     54.4 VDC     Time  1.0
Equalize Voltage  60.0 VDC     Time  3.0
Re-Float Voltage  44.0 VDC
Back                            Continue

AC Output Voltage 230 VAC    
AC Phase          Single
AC Input Breaker Size 50 A
Maximum Output Load   30 A
Back                            Continue

System Type         Backup    
System Voltage      48 VDC
Array Wattage     1000
Battery Type       FLA   Capacity   500 Ah 

Back                             Continue

Shunt A
Connection  Inverter           

Back                             Continue

AC Output Voltage 230 VAC    
AC Phase          Single
AC Input Breaker Size 50 A
Maximum Output Load   30 A

Back                            Continue

Absorb Voltage    57.6 VDC     Time  1.0
Float Voltage     54.4 VDC     Time  1.0
Equalize Voltage  60.0 VDC     Time  3.0
Re-Float Voltage  44.0 VDC
Back                            Continue

System Type         Off Grid    
System Voltage      48 VDC
Array Wattage     1000
Battery Type       FLA   Capacity   500 Ah 

Back                    Continue

Settings                     >>
Configuration Wizard         >>
Device Data Logs             >>
Event Logs                   >>
Firmware Update              >>

System                      >>
Inverter                    >>
Charge Controller           >>
Battery Monitor             >>
MATE3                       >>

System

System Information          >>
Save / Store Information >>
Firmware Version            >>
Date and Time               >>
LCD Display                 >>

MATE3   002.017.018
1:   GS7048E 001.005.002
2:   GS7048E 001.005.002  

Settings                    >>
Configuration Wizard        >>
Device Data Logs            >>
Event Logs                  >>
Firmware Update             >>

Settings

Configuration Wizard

New Configuration 



AC-Schutzschalter

1

FI-Schalter

2

3

4

DC-Klemmen - Wechselrichter
AC-Klemmen - Wechselrichter

5

DC-Schutzschalter

6 PV-Schutzschalter
7 Mechanische Verriegelung 

(Überbrückung)

RELAY 
AUX

+  -
12V  
AUX

SWITCH
INV

Remote Batterie-
temp.

MATE3

HUB 
10.3

GS7048E

GSLC175-PV-230

1

2 2

3

4

5 8 8
99

9

9

9

1010

10

6

ON/OFF 
INV

11 12 13

14

15

16

17

19

18

18

L  N 

OUT

L  N 

GEN

L  N 

GRID

Installation
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RADIAN-Baureihe

40,6 cm (16,0")

Sperrholz (optional)

Wandplatte

Wand-
pfosten

Wandklammer

Wand-
pfosten

10,4 cm 
(4,1")

12,7 cm 
(5,0")

15,2 cm 
(6,0")

20,3 cm 
(8,0")

AC-Drahtgrößen und Drehmomente

OutBack empfiehlt für die Leiter
16 mm2 Kupfer oder größer für eine Temperatur von 

75 °C (mindestens), sofern die lokalen Bestimmungen 
nichts anderes verlangen

AWG In-lb
#14 bis #10 20

#8 25

#6 bis #4 35

#3 35

#2 40

#1 50

1/0 50

mm2
2,5 bis 6

10

16 bis 25

35

35

50

70

Nm
2,3

2,8

4,0

4,0

4,5

5,6

5,6

Drahtgröße Drehmoment

Erforderliche Drehmomente

Sperrholz 
(optional)

Wandplatte

Wand-
klammer

Wand-
pfosten

N 
E 
U

L1 L2 
GRID

L1 L2 
GRID

N 
E 
U

N 
E 
U

L1 L2 
OUT

RELAY 
AUX

+  -
12V  
AUX

SWITCH
INV

Remote Batterie-
temp.

ON/OFF 
INV

71,1 cm 
(28,0")

40,6 cm (16,0")
1,3 cm (0,5")1,3 cm (0,5")

74,0 cm 
(29,1")

114,3 
cm 

(45,0")

34,8 cm (13,7")
Wechselric

hter-
Klammer

22 cm 
(8,75")

Kontaktstift des 
Schutzschalters

Drehmoment

In-lbNm

M8 202,3

1/4-20 354,0

5/16-18 505,6

3/8-18 22525,4

DC-Platten
Drehmoment

In-lbNm

Obere Löcher (+)

Shunt-Schrauben (-) 
und GS-SBUS

Untere Löcher (+)

606,8

6,8 60

50

60

Minimales DC-Kabel auf Grundlage 
von DC-Schutzschalter

Drehmoment

In-lbNm

505,6

22525,4

22525,4

Kabelgröße

125 1/0 (70 mm2)

175 2/0 (70 mm2)

250 4/0 (120 mm2)

354,080 #4 AWG (25 mm2)

354,060 #6 AWG (16 mm2)

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche ausreichend belastbar ist, um das dreifache Gesamtgewicht aller Komponenten zu tragen.  
Fügen Sie ggf. Sperrholz oder anderes Verstärkungsmaterial hinzu, um die Fläche zu verstärken. 
Montieren Sie die Wandklammer.  Zentrieren Sie die Montagelöcher auf den Wandpfosten.  Befestigen Sie die Klammer mit allen 
6 Montageschrauben. 
Heben Sie den Wechselrichter an, sodass sich die Wechselrichterklammer über der Wandklammer befindet. 
Senken Sie den Wechselrichter ab, sodass die Wechselrichterklammer in die Wandklammer gleitet.  
Wenn kein GSLC verwendet wird:  Befestigen Sie den Wechselrichter mit mindestens 1 Wandschraube (oder entsprechenden 
Beschlagteilen) an der Oberfläche.   
Wenn das GSLC verwendet wird: Drehen Sie die unteren Wechselrichterschrauben ca. 0,6 cm (1/4") bis 0,5 cm (3/16") heraus. 
Richten Sie das GSLC am Boden des Wechselrichters aus.  Stecken Sie die unteren Schrauben in die Schlüssellochschlitze. 
Markieren Sie die Positionen für die GSLC-Montagefüße.  (Entfernen Sie ggf. das GSLC, um Wandanker zu montieren.)  Befestigen Sie die 
Füße mit Schrauben.     
Folgen Sie den entsprechenden Anweisungen zum Installieren weiterer Komponenten.  Es sind unterschiedliche Montagepositionen möglich.

1

3
4

2

5

6
7
8

9

Schlüsselloch-
schlitze

1

2

3

4

7

Der FLEXmax Laderegler 
wird mit der FW-CCB 
Klammer montiert.  Die FW-
CCB2 ermöglicht zwei Regler 
nebeneinander (mit den 
vorderen Löchern für einen 
Kabelkanal). 

HINWEIS: Der FLEXmax 
Extreme Laderegler wird 
direkt mit der Wand 
verbunden, nicht mit dem

Radian-System. 
Er verwendet keine
OutBack-Klammern. 

35,6 cm  
(14,0")

31,8 cm 
(12,5")8

9

FN-DC

Der Radian ermöglicht zwei 
Positionen für die MATE3-
Montageklammer (FW-MB3).  

Der Radian verfügt über eine 
Montageposition für das HUB-
Produkt.  Das GSLC verfügt 
ebenfalls über eine Position. 

Linke Seite: Rechte Seite:

Um Platz für die 
GSLC-Tür zu 
bieten, lassen Sie 
zwischen den 
Systemen einen 
Abstand von 
3,2 cm (0,9").  

Beim 
Stapeln 

mehrerer 
Wechsel-
richter:

Untere 
Schrauben

Untere 
Schrauben

5
6

L  N 
OUT

L  N 
GEN

L  N 
GRID

7

5,6

Positive Batteriekabel-Anschlüsse ACHTUNG:  
Schäden an 
der Ausrüstung  
Beim Verbinden der Kabel 
vom Radian-Wechselrichter 
mit den Batterieklemmen 
achten Sie auf die richtige 
Polarität.. Ein nicht korrekter 
Anschluss der Leitungskabel 
kann das Gerät beschädigen 
oder zerstören und zum 
Verfall der Garantie führen.

1

Die Verdrahtung zu den AC-
Klemmen wird auf der Seite 
„Verdrahtung“ gezeigt.

Die FN-DC-Verdrahtung wird auf 
der Seite „Verdrahtung“ gezeigt.

19

Negative Batteriekabel-
Anschlüsse 

Grün > 90 % (blinkt, wenn Ladeparameter 
erfüllt sind)

Farbe

Rot

Gelb

Gelb

Gelb ≥ 80%

≥ 70% 

≥ 60% 

≥ 60 % aus, < 60 % stetig, < 50 % blinkend

Ladezustand der Batterien

FN-DC-LED-Anzeigen

Schraube 3/8"

DC-
Positivplatte (+)

Positiver (+)
Batterie-
kabelschuh

Unterleg-
cheibe

Mutter

Sicherungs-
scheibe

Unterleg-
scheibe

Shunt

Schraube 3/8"

Sicherungs-
scheibeUnterleg-

cheibe

Negativer (-) 
Batterie-

kabelschuhDC-
Negativ-
platte (-)

(GS-SBUS)

GSLC175PV1-230

DC-Trenner-
Stift

Positiver (+) 
Batterie-

kabelschuhPositive (+) 
Klemme 

FM80

Unterleg-
scheibe

Mutter

Sicherungs-
scheibePositive (+) 

Abfühlklemme 
FN-DC

4

22

20

FM80 #1 FM80 #2

GSLC175-PV-230

!

Laderegler-Klemmen8

9

10

Kommunikationsports
Aux-Klemmen

11

12

13

14

15

Stromschiene AC-Ausgang 

16

Stromschiene Netzeingang 

AC-Neutral
Erdung
DC-Positivplatte (+) 
(in GSLC175PV1-230 
nicht verwendet) 

19 DC-Negativplatte (-) (GS-SBUS)
18 Positive (+) PV-Stromschienen
17 Negative (-) PV-Klemmen



Verfahren zum Einschalten/
Hochfahren

Maßnahmen vor Inbetriebnahme: 
1. Überprüfen Sie nochmals alle

verdrahteten Anschlüsse. 
2. Kontrollieren Sie das Gehäuse, um 

sicherzustellen, dass keine Werkzeuge 
oder Fremdkörper darin zurück 
geblieben sind. 

3. Trennen Sie alle AC-Lasten am Panel 
für Backup- (oder kritische) Lasten. 

4. Trennen Sie die AC-Eingangs-
Einspeisung zum GSLC an der Quelle.

Verfahren zum Ausschalten/
Herunterfahren

So schalten Sie OutBack-Geräte aus oder fahren sie herunter:

1. Schalten Sie die AC-Schutzschalter aus (durch Öffnen).  

2. Schalten Sie die DC-Schutzschalter für die Batterie aus (durch 
Öffnen).  Warten Sie 5 Minuten, bis sich die Geräte intern selbst 
entladen haben.

3. Schalten Sie die PV-Schutzschalter aus (durch Öffnen).    

4. Schalten Sie den GFDI-Schutzschalter aus (durch Öffnen). 

5. Stellen Sie 0 VDC am ersten DC-Bus des Wechselrichters sicher, 
indem Sie die Voltmeter-Anschlüsse auf        und         setzen. 

6. Stellen Sie 0 VDC am zweiten DC-Bus des Wechselrichters sicher, 
indem Sie die Voltmeter-Anschlüsse auf        und         setzen. 

7. Stellen Sie 0 VDC an einem PV-Schaltkreis sicher, indem Sie die 
Voltmeter-Anschlüsse auf        und         setzen. 

8. Stellen Sie 0 VDC am anderen PV-Schaltkreis sicher, indem Sie die 
Voltmeter-Anschlüsse auf        und         setzen. 

9. Stellen Sie 0 VAC am Schutzschalter des AC-Ausgangs sicher, 
indem Sie die Voltmeter-Anschlüsse auf        und         setzen. 
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RADIAN-Baureihe

So schalten Sie OutBack-Geräte ein oder 
fahren sie hoch: 

1.

Vergewissern Sie sich über die richtige 
Batteriespannung für die Wechselrichter-
und Laderegler-Modelle.  

Vergewissern Sie sich über die Polarität.

2. Schalten Sie den GFDI-Schutzschalter ein (durch Schließen). 
3. Stellen Sie sicher, dass der PV-Eingang für jeden Laderegler im richtigen Bereich für die Leerlaufspannung liegt, und 

vergewissern Sie sich über die Polarität, indem Sie: 
a) die DVM-Leitungen auf        und        setzen, und    
b) die DVM-Leitungen auf        und        setzen. 

4. Schalten Sie die PV-Eingangs-Schutzschalter ein (durch Schließen).    
5. Schalten Sie die DC-Schutzschalter von der Batteriebank zum Wechselrichter ein (durch Schließen).    
6. Wenn der Wechselrichter ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn ein. 
7. Stellen Sie sicher, dass an der TBB des AC-Ausgangs 230 VAC anliegen, indem Sie die DVM-Leitungen auf und      

setzen. 
8. Schalten Sie die AC-Ausgangs-Schutzschalter ein (durch Schließen).    
9. Starten Sie ggf. den Generator.  Stellen Sie sicher, dass an den Klemmen der AC-Eingangsquellen 230 VAC anliegen.  
10. Schalten Sie den AC-Eingang zum GSLC an der Quelle ein. 
11. Stellen Sie sicher, dass an der TBB des Netzeingangs (GRID IN TBB) 230 VAC anliegen, indem Sie die DVM-Leitungen auf     

und    setzen. 
12. Stellen Sie sicher, dass an der TBB des Generatoreingangs (GEN IN TBB) 230 VAC anliegen, indem Sie die DVM-

Leitungen auf  und  setzen. 
13. Schalten Sie die AC-Eingangs-Schutzschalter ein (durch Schließen).   
14. Schalten Sie die AC-Trenner am Panel für Backup- (oder kritische) Lasten ein und testen Sie die Lasten.

Funktionstest-
punkte

Testpunkte für Batteriespannung

Testpunkte für Netzeingang 
(Anschlussstromschiene = TBB)

Testpunkte für AC-
Ausgangsspannung 

(Anschlussstromschiene = TBB)

Testpunkte für PV-Spannung

Testpunkte für Generatoreingang 
(Anschlussstromschiene = TBB)

1b

1a
1

2

3

4

5

3

64 5

2b

2a

1

2

3

4

WARNUNG:  Tödliche Spannung
Überprüfen Sie die Systemkonfiguration, um alle 
möglichen Energiequellen zu bestimmen.  Sorgen 
Sie dafür, dass ALLE Energiequellen abgetrennt 
wurden, bevor Sie Installations- oder 
Wartungsarbeiten an diesem Gerät durchführen.  
Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse 
deaktiviert sind. Verwenden Sie ein geprüftes 
Voltmeter (ausgelegt für mindestens 1.000 VAC und 
1.000 VDC), um den spannungsfreien Zustand zu 
überprüfen. 

WARNUNG:  Tödliche Spannung
Durch die nummerierten Schritte werden der 
Wechselrichter und die Laderegler ausgeschaltet.  
Dennoch können im GSLC und an anderen Stellen 
noch Energiequellen vorhanden sein.  Trennen Sie 
ALLE Stromanschlüsse an der Quelle, um für 
absolute Sicherheit zu sorgen.    

1

2
3

4

5

3

5
3

1a 1b

6

6

1b2a

1b2b

1b

1c 1d

2c

2d

Die Testpunkte 2c und 2d bezeichnen die 
rechte Klemme jedes Schutzschalters.

WARNUNG:  
Verbrennungsgefahr
Innenteile können während des 
Betriebs heiß werden.  Entfernen 
Sie während des Betriebs nicht die 
Abdeckung und berühren Sie keine 
Innenteile.  Lassen Sie sie 
ausreichend lange abkühlen, bevor 
Sie versuchen, Wartungsarbeiten 
durchzuführen.  

Funktions-
testpunkte

Testpunkte für Batteriespannung

Testpunkte für AC-Ausgangsspannung 
(Anschlussstromschiene = TBB)

Testpunkte für PV-Spannung

1a 1b 1c 1d

2b2a 2c 2d 1b

4

3

6

3 5

4

3

6 3

4

3

2a 2b 2c 2d 1b

3 4

1a 1b 1c 1d

2c

1

2

3

4

1b 1c

1b 1d

2c 1b

2d 1b

4 3

ACHTUNG: Brandgefahr 
Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass sämtliche 
Hardware wie auf der Seite „Installation“ dargestellt 
installiert ist.  Wenn Batterieklemmen-Hardware in 
einer anderen Reihenfolge gestapelt wird, kann dies zu 
einer Überhitzung der Klemmen führen.

!

ACHTUNG: Schäden an der 
Ausrüstung 

Durch eine falsche Polarität wird 
die Ausrüstung beschädigt.

!

In   23.2 V     0.0 A
Out  27.6 V     0.0 A

0.000 kW    0.0 kWH
AUX:  OFF     Sleeping

In   23.2 V     0.0 A
Out  27.6 V     0.0 A

0.000 kW    0.0 kWH
AUX:  OFF     Sleeping

In   23.2 V     0.0 A
Out  27.6 V     0.0 A

0.000 kW    0.0 kWH
AUX:  OFF     Sleeping

In   23.2 V     0.0 A
Out  27.6 V     0.0 A

0.000 kW    0.0 kWH
AUX:  OFF     Sleeping



Neutral

Erdung

AC-Quelle

Wechselrichter-
Schaltkreis

RELAY 
AUX

+  -
12V  
AUX

Batterie-
temp.

N

FM80 #2FM80 #1

CAT5-Kabel

AC-Generator

PHASE NEUTRAL

ERDUNG

AC-Subpanel

Lasten 

AC-Verteiler-Panel

L1

N

Generatorstart

Negativ

Positiv

Erdung

BATTERIE-
LEGENDE

Batteriebank

Belüftetes 
Batteriegehäuse

Negativ

Positiv

Erdung

PV-
LEGENDE

RTS

Neutral

HEISS L1

Erdung

AC-LEGENDE

N

L1

Ein/Aus-Jumper 
entfernen

PV-Feld 1 PV-Feld 2

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

A

E

PV-Feld 2 PV-Feld 1

Erdungselektroden-
leiter

(Erdungsstab)

L    N 
OUT

L    N 
GEN

L    N 
GRID

1

2

7

8

5

6

9

10
RTS-
Kabel

GS7048E-Verdrahtung 
und externes SystemRELAY 

AUX

+  -
12V  
AUX

SWITCH
INV Remote Batterie-

temp.

FLEXnet DC Twisted-Pair-Verdrahtung

1
2

3
4

5
6

(+) Positiv
(-) Negativ

Shunt A

Batterie-
abfühler

Shunt B

Shunt C

7
8

(-) Stromschiene

(-) Stromschiene

9
10

(-) FM-80 #2

(-) FM-80 #1

(-) Wechselrichter
(-) Stromschiene

Relaisanschlüsse 
(nicht abgebildet)

mit GSLC175-PV-230  
und Netzüberbrückung

Ein-/Aus-Schalter 
oder EPO

EPO

Versorgungsnetz

900-0159-04-00 Rev B.vsd\Seite 4\2014-02-05 
©2013 OutBack Power Technologies.  Alle Rechte vorbehalten.

Verdrahtung RADIAN-Baureihe

Bei Stapelung in Parallelkonfiguration: 
Für den AC-Eingangs- und -Ausgangsleiter können gemeinsame Anschlüsse von externen AC-Eingangs-
und -Ausgangs-Stromschienen verwendet werden.  Diese werden oben gezeigt. 
Bei Stapelung in Dreiphasenkonfiguration (dritter Wechselrichter ist nicht abgebildet): 
Isolieren Sie die AC-Leiter, um die Eingangs- und Ausgangsstromschiene für Phase A, B und C zu trennen.    
In jeder Konfiguration: 
Verwenden Sie im GSLC keine OutBack-Überbrückungsbaugruppe. 
Schließen Sie alle DC-, PV- und AC-Neutral- und Erdungskabel wie im GS7048E-Schaltbild gezeigt an.   
Schließen Sie alle CAT5-Kabel mit den entsprechenden Ports im Kommunikationsmanager an. 
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